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Plan 3. etasje
Ventilasjon
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FORKLARING:
Ventilasjonskalaner skal monteres slik at himlingshøyden blir så
høy som mulig. Himlingshøyden skal være minimum 2,4 m i alle rom.

Det kreves tilpasninger vedr. montasje av kanaler i sjakten.

Eksisterende kanalnett skal tilpasses oppdaterte luftmengder i
vedlegg til beskrivelsen. Det må påberegnes nødvendige tilpasninger
på kanalnettet ifm. ny innregulering
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