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Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal

leses sammen med brannkonseptet.

Informasjon:

Risikoklasse: 5

Brannklasse: 1

Branntekniske installasjoner:

Brannalarmkategori 2 iht. NS 3960:2013 og NS-EN

54-serien.

Slokkeutstyr

Lavtsittende ledesystem iht NS 3926 i rømningsvei.

Høytsittende ledesystem iht NS-EN 1838 i

svømmehall.

Bæreevne:

Hovedbæresystem: Se brannkonsept.

Seksjoneringsvegg: R 90-M A2-s1,d0 [A90]

Dører:

EI30

EI₂ 30-Sa [B30]

EI90C [A]

EI₂ 90-CSa A2-s1,d0 [A90S]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i

brannklassifiserte konstruksjoner må være

klassifisert Sa.

Konstruksjoner:

EI 30 [B30]

REI 90-M A2-s1,d0 [A90]

Symboler:

Brannslange

(forslag til plassering)

Rømningsretning Utgang til det fri

Skravurer:

Rømningsvei

Utenfor prosjekt

Dekke/tak: REI 90 A2-s1,d0 [A 90]
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