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Alternativ 1:
Kabelmuffer festes på stativ.
Stativet står på på langsgående bjelker
innenfor porten.
Innfestning av bjelker er ikke vist

Alternativ 2:
Kabelmuffer festes på veggen over port.
Staiv/støtte for kabelmuffer er ikke vist.

Minimumsavstand 1300mm

M
in

im
um

sa
vs

ta
nd

13
00

m
m

M
in

im
um

sa
vs

ta
nd

13
00

m
m

1:50

01


	Kjelling transformatorstasjon_022
	Kjelling transformatorstasjon_023
	Kjelling transformatorstasjon_024
	Kjelling transformatorstasjon_025
	Kjelling transformatorstasjon_026

