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Dato: 14.12.2016
2016-4355Prøve ID: 

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 02.12.16 Analyseperiode: 02.12.16 - 13.12.16 Prøvetaker: Oppdragsgiver

2016-4355-1 Råvannskilde 02.12.16Tatt ut: 

Merket: Finnsætervannet

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall) NS-EN ISO 6222 58 /ml
Koliforme bakterier NS 4788 0 /100ml
Presumptiv E.coli NS 4792 0 /100ml
pH NS-EN ISO 10523 6,443) pH ± 0,1
Fargetall NS-EN ISO 7887 C 3 mg/l Pt ± 1
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,3 NTU ± 0,1
UV-Transmisjon* Intern metode 8217) %
Alkalitet* Intern metode 0,053) mmol/l ± 0,01
Kalsium (Ca)* NS EN ISO 11885 mod.0,7648) mg/l ± 10%
Jern (Fe)* NS-EN ISO 17294-2 4,448) µg/l ± 20 %
Mangan (Mn)* NS-EN ISO 17294-2 0,4948) µg/l ± 30 %
Aluminium (Al)* NS EN ISO 17294-2 1348) µg/l ± 20 %

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen
43) pH måles ved romtemperatur. Eksakt temperatur kan fås ved henvendelse til laboratorium.
17) Bygger på notat fra SIFF
3) Bygger på NS 4754

48) Utførende lab: Eurofins Environment Sweden Lidkoping. Analysen er akkreditert i hht. ISO/IEC 17025, SWEDAC 1125.

Evy Johansen
Analytiker

 

Kopi til
Driftsopperatør, Karl Wiggo Vangen (E-mail)
Teknisk sjef, Stein Andreassen (E-mail)
Ingeniør vann, Tom Schaug (E-mail)
Statistikk, Rapportering (E-mail)

Rapporten må ikke gjengis i sin helhet uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(ne).
Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
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