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1 Beskrivelse 
I punkt 2 beskrives minimumskravene. Dette skal dokumenteres i Mercell, se faner “Krav” 
med påkrevd svar. 
  
Tilbydere som ikke har gitt en tilfredsstillende beskrivelse /dokumentasjon i samsvar med 
kravene i punkt 2 vil bli avvist. 
  
I punkt 3 gis en utfyllende beskrivelse av hva som vil bli vektlagt under tildelingskriterium, 
samt hvilke krav til dokumentasjon som stilles. 

2    Minimumskrav og behov 

2.1 Generelt   
Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg ,VIVA, forsyner Trondheim og Malvik kommuner med 
drikkevann. Vannbehandlingen omfatter nedstrøms filtrering i alkaliske filtre i etterkant av 
CO2 – dosering, samt desinfeksjon med UV og klorering og evt. sluttjustering av pH med lut. 
Anlegget er dimensjonert for en maksimal hydraulisk belastning på 1.400 l/sek (5.000 
m3/time). CO2 doseres i en delstrøm av råvannet som tilsettes i råvannskanalen til filtrene. 
 
Tilbudet omfatter levering av CO2 til vannbehandlingsanlegget over en periode på 2 år med 
mulighet for opsjon opptil 24 måneders forlengelse, inkl. leie av tankanlegg med fordamper 
og nødvendig vedlikehold.  
Årlig leveranse er ca. 300 tonn. Forbruket er jevnt fordelt over året. Oppgitt volum er estimert 
ut fra nåværende forbruk, og er kun ment som informasjon til tilbyderne.  
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2.2 Kvalitetskrav til produktet 
Leverandøren er ansvarlig for at den leverte CO2 til enhver tid er godkjent til bruk i 
drikkevannsbehandling og således ikke inneholder stoffer som er helseskadelige. Produktet 
må heller ikke sette lukt, smak eller farge på vannet eller på annen måte forringe 
drikkevannskvaliteten. 
 
Produktet må være oppført i Mattilsynets liste over godkjente kjemiske produkter til 
behandling av drikkevann, ihht. § 15 i drikkevannsforskriften. 
 
For leveransen gjøres dessuten NS-EN 936 2. utgave desember 2013 gjeldende. 
 
Leverandøren er ansvarlig for å oppdatere sikkerhetsdatablader for CO2 i henhold til 
gjeldende forskrifter. Sikkerhetsdatablad skal være på norsk og Oppdragsgiver skal varsles 
skriftlig eller via ECO-online ved endringer. 

2.3 Krav til tank med fordamper 
Tank skal være i størrelse 22 m3 med fordamperkapasitet ved gjennomsnittlig forbruk på 
40-50 kg/time og ved maksimal forbruk på 100 kg/ time, se tabell 1 Spesifikke krav til 
leveringssystem. 
 

Beskrivelse Gassfase Enhet Væskefase Enhet 

Manuelt varslingsnivå 3 Tonn  Tonn 

Trykk ved tilkoblingspunkt 14 Bar  Bar 

Gjennomsnittlig forbruk 22-27 Nm3/time 40-50 Kg/time 

Gjennomsnittlig forbruk 24 Timer/døgn  Timer/døgn 

Gjennomsnittlig forbruk 7 Døgn/uke  Døgn/ uke 

Maksimalt forbruk 54 Nm3/time 100 Kg/time 

Tabell 1. Spesifikke krav til leveringssystem 
 
Ved etablering av tank med fordamper skal leverandøren være ansvarlig for tilkobling til 
eksisterende anlegg på VIVA. Kostnadene i forbindelse med dette inngår i installasjons- og 
tilkoblingskostnad , se vedlegg 2- Prisskjema.  

2.4 Krav til overvåking 
Det er leverandørens ansvar å følge med på nivået i tanken og planlegge leveransene 
deretter. Dette skal overvåkes kontinuerlig. Leverandøren må derfor ha utstyr og rutiner for 
fjernovervåkning av den mengde CO2 som skal være over minimumsnivå på 3 tonn til 
enhver tid i tankanlegget. 
 
Nødvendig utstyr må leverandør selv bekoste samt abonnement- og driftskostnader.  
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Utstyrsetablering for overvåking inngår i engangskostnad for installasjons- og tilkobling , se 
vedlegg 2- Prisskjema.  
 
Abonnement- og driftskostnader for overvåking inngår i pris på CO2 pr kg.  

2.5   Krav- levering 
Leverandøren er ansvarlig for at det til enhver tid er nok CO2 i tanken.  
Fylling vil skje uten tilstedeværelse av representanter fra Oppdragsgiver. Leverandørens 
leveringsansvar gjelder til og med stengeventil etter fordamper. 
 
Oppdragsgiver garanterer ikke at veier og oppstillingsplasser inne på anleggsområdet alltid 
er ryddet for snø. 
 
Hver bulklast skal være tydelig merket med opplysninger om innhold, nettovekt, produsent 
og dato for levering fra produsent. 
 
Lagertanker og tanker for transport av CO2 skal ikke benyttes til transport av annen type 
gass/vesker.  

2.6 Krav til internkontroll  
Leverandøren må beskrive gjennomføring av internkontroll på produksjonsanlegget og ved 
leveranser. Samt tiltak ved avvik i produksjonen, transport- og leveransesikkerhet. Ved 
manglende internkontroll kan Oppdragsgiver be om analysesertifikater per leveranse. 
 
Punkter som må beskrives og leveres ved tilbudet: 

● Overvåkning av produksjonen av CO2 
● Tiltak ved avvik 
● Sikkerhet ved levering og transport. 

2.7 Service og vedlikehold 
Leverandøren står ansvarlig for service og vedlikehold av tanken med fordamper og 
overvåkingsutstyr. 
  
I tilfellet vedlikehold/ service som kan medføre stopp i oppdragsgivers vannproduksjon, skal 
oppdragsgiver varsles på forhånd og avtale tidsrom for arbeidet. Leverandøren skal 
bestrebe å utføre oppdragene i oppdragsgivers normale arbeidstid som er hverdager fra kl. 
07.00 til kl. 15.00. 
 
Utgifter i forbindelse med dette skal inngå i leiepris på tanken med fordamper pr måned.  

2.8 Etterlevelse av HMS  
Oppdragsgiver har bygget betongplate med grind rundt tanken for sikre anlegget fysisk. 
Oppdragsgiver har det daglige og overordnede ansvaret for sikkerheten rundt 
leveringssystemet og skal sørge for at egen organisasjon og besøkende unngår risiko for 
skade ved bruk av eller kontakt med leveringssystemet. 
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Leverandøren er ansvarlig for HMS rutiner for sine ansatte ved utførelse av oppdraget ved 
levering og vedlikeholdsarbeid.  

2.9 Transport  
Leverandør skal i oppfyllelse av kontrakten bruke kjøretøy som oppfyller krav til minimum 
Euroklasse 6. 
 

3 Tildelingskriterier 
Tildelingen skjer på basis av laveste total kostnad.  

 3.1    Total kostnad 
Vektes med 100 %.  
  
Det skal oppgis priser i den rekkefølge som er forespurt i vedlegg 2. Prisene skal oppgis i 
NOK eks. mva. i de gule feltene.  
  
Oppdragsgiver aksepterer ingen form for gebyrer, dette i form av fakturagebyr, miljøgebyr, 
administrasjonsgebyr o.l. Alle avgifter eller gebyrer skal være tatt hensyn til og innkalkulert i 
tilbudsprisen. 

3.2 Prisskjema - spesifisering 
Alle tilbydere skal fylle ut vedlegg 2- Prisskjema, alle gule feltene fylles ut. Det skal ikke 
settes inn eller tas ut linjer eller kolonner fra arket eller endre formater i vedlegg 2- 
Prisskjema. 
  
 
 
 
 


