
Kote ca. +81.2
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NB! Alle høyder må justeres og

kontrollers etter innmåling.

Snitt overløpskum

Skumskjerm

Overløp

Overløp

Overløp

Skumskjerm ca 2000x1000 mm

Måleprofil

Tettes med fugemasse e.l.

Tettes med fugemasse e.l.

Syrefast V-profil 90 grader, h= 300 mm - 65 l/s

Plate = ca. 1000x2000mm
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