
Møre og Romsdal 
Fylkeskommune

Spjelkavik Arena 
Hovedprinsipp

HIMLING

Romtype: 4b

Gulvvarme

Lys Lys

AVTREKK

VAV

VAV

Co2 føler

Brannsentral

Romkontroller
Temp.føler Temp.føler

ROM: 
03.002 Kafe/Kjøkken

KOMPONENTER:
- Temperaturføler
- VAV – spjeld
- Røykdetektor
- Tilstedeværelse
- Lysbryter
- Aktuator gulvvarme

BRUKERSTYRINGER:
- Lys man på
- Ventilator på/av

REGULERING/STYRING:
- Romtemp. Natt-dag
- Nattkjøling ventilasjon
- Lys auto av
- Ventilasjon VAV CO2/temp

Røykdetektor

TILLUFT
+ 15 - + 20 °C

Automatisk luftmengde
MIN: 25%
MAKS: 100%

Lysbryter

Tillstedeværelse

Belysning

Ventilator
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