
Møre og Romsdal 
Fylkeskommune

Spjelkavik Arena 
Hovedprinsipp

HIMLING

Romtype: 6

Lys Lys

AVTREKK

CAV

CAV

Brannsentral

ROM: 
04.1.004 Buldrevegg

KOMPONENTER:
- Røykdetektor
- Temperaturføler

BRUKERSTYRINGER:
- Betjeningspanel lys

REGULERING/STYRING:
- Oppvarming via tilluft
- Lys basert på scenarie

Røykdetektor

TILLUFT
+ 15 - + 24 °C

MM

Lysstyring

MM
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