
192A
Lager

22,1 m²

197A
Spesialundervisning

64,8 m²

197E
Gruppe
9,5 m²

197D
HCWC/Stelle

17,6 m²

190
Trapp

19,0 m²

194
HCWC
6,3 m²

197C
Gruppe
12,1 m²

197B
Gruppe
10,1 m²

196
Gruppe
15,6 m²

193B
Studio

10,5 m²

188
Bro

30,7 m²

192C
Sjakt

9,0 m²

192B
Renhold
12,5 m²

189
Gang

45,6 m²

195
EL-tavle
2,5 m²

191
Heis

4,1 m²

193A
Studio

10,5 m²

198
Naturfag
80,1 m² 1
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192D
Sjakt

8,7 m²

.

Kabelstige 600mm

Vertikal kabelstige

Kabelkanal 70/123mm

Vertikal kabelkanal 70/123mm

Kabelstige 400mm

Kabelstige 300mm

Trekkerør

Gulvboks

Symbolforklaring

Henvisninger

Gulvbokser, innstøpte rør og varmekabler koordineres mot RIB. 

Henvisning til tegningsnr:

* B-22-20-U2-002

* B-20-20-U2-001
* B-20-20-U1-001
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B=400 mm

UK+3050

Note 1: 

-25mm trekkerør
-UK:-113

Dette dokumentet er utarbeidet av Multiconsult Norge AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Milticonsult 
Norge AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen 
måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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