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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Om oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Øksnes kommune. 

 

Oppdragsgivers kontaktperson er: 

 

Navn: Bengt Stian Nilsen      

e-post Bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no 

 
Eventuelle spørsmål kan rettes via www.mercell.com. 
 
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver 
hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. 

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov 

Øksnes kommune ønsker tilbud på for- og detaljprosjektering av nytt basseng som 
skal ende ut i et konkurransegrunnlag med tegninger og funksjonsbeskrivelse etter 
NS8407.  
 
Prosjektet omfatter bygging av nytt basseng i Øksnes kommune som skal integreres i 
Øksneshallen (eksisterende bygg) jfr vedlagte romprogram og skisseprosjekt.  
 
Øksnes kommune ønsker å bygge en moderne og fremtidsrettet svømmehall. Hallen 
forutsettes bygget i terrengnivå og må tilpasses og inngå i eksisterende idrettshall.  
 
Styringsrammen for svømmehallen er satt til en estimert entreprisekostnad på kr. 70 
millioner eks. mva. Det skal legges vekt på et prosjekt med lave bygge kostander 
kombinert med et materialvalg som gir lave driftskostnader. 
  
For å kunne legge til rette for et optimalt prosjekt innenfor den gjeldende 
styringsrammen skal forprosjekt for svømmehall utarbeides i en utviklingsfase i 
samarbeid mellom byggherre og brukere. I denne fasen skal også prosjektet 
kvalitetssikres mot de funksjonskrav som er stilt i dette konkurransegrunnlaget samt 
gjeldende kvalitetskrav og normer for svømmehaller for å oppnå maksimal støtte mht. 
spillemidler.  
 
Svømmehallen er i tidligfase budsjettert med bakgrunn i svømmehallkonseptet «2521 
Simply swimming» eller tilsvarende. Det er utført research som viser at det trolig kun 
er en aktør i markedet som tilbyr løsning/ funksjonsbeskrivelse/ lisens hvor 
planleggingsmateriell i stor grad er ferdig utarbeidet for entreprenør. Det 
nederlandske «2521 Simply Swimming» (2521-konseptet) representert i Norge ved 
2521 Norge AS.  
 
Dersom det likevel finnes alternative, tilsvarende konsepter eller løsninger., vil 
tilbyder stå fritt til å kunne tilby disse.  
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Det er flere norske leverandører av tekniske anlegg og vannbehandlingsanlegg.  
 
Totalt er det beregnet et brutto areal på ca 2.000 m2, og et bebygd areal på ca 900 
m2. 
 
I 2019 ble det gjennomført et skisseprosjekt, der følgende rammer for nytt basseng 
ble avklart: 

• Nytt basseng integreres i eksisterende idrettshall – Øksneshallen som ble bygget i 

1985. Deler av det nye basenganlegget benytter ekisterende lokaler i idrettshallen. 

• Bassenget skal ha hve/senk bunn og to temperatursoner. 

• Det er planlagt å benytte prefabrikerte bassengkropp for å holde kostnadene nede 

 
Det planlegges benyttet fjernvarme til oppvarming slik som i eksisterende idrettshall. 
Bassenget skal ellers ha moderne løsninger som legger til rette for reduserte 
driftskostnader og lavt energiforbruk. 
 
Det skal også gjennomføres en omregulering av arealet, der alle arbeider knyttet til 
dette er inkludert. 
 
I tilbudet skal det gis pris på komplett utarbeidelse av et forprosjekt og detaljprosjekt 
med alle nødvendige tegninger, kravspesifikasjon og konkurranseregler som danner 
grunnlag for en anbudskonkurranse for bygging av nytt basseng. Det skal også 
utarbeides et kostnadskalkyle som gir et realistisk og kvalitetssirkel bilde av 
prosjektets totale kostnad. 
 
For- og detaljprosjektet skal i hovedsak resultere i : 

• Komplett prosjektering hvor alle valg og løsninger er utredet og prosjektert. Dette 
gjelder for alle fag og områder som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 

• Løsningsbeskrivelse for byggets funksjoner. 
• Forslag til integrasjon mot eksisterende bygg 
• Tegninger på forprosjektnivå som også benyttes til anbudstegninger. 
• Forprosjektrapport med kvalitetssikret kostnadskalkyle. 
• Framdriftsplan for byggearbeidene 
• Omregulering av området 
• SHA plan i henhold til byggherreforskriften 
• Komplett rammesøknad 
• Søknad til Arbeidstilsynet om samtykke 
• Gjennomføring av anskaffelsesprosessen ved bruk av 

konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell 

• Det skal utarbeides komplette anbudstegninger, anbudsgrunnlag med 

kravspesifikasjon etter NS 8407 – totalentreprise, samt konkurranseregler i 

henhold til lov- og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

Konkurransen skal gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407. 

 

Følgende er viktig å bemerke. 

• Det skal prosjekteres etter krav fastsatt i TEK 17 – siste versjon. 

• det prosjekteres gode og energieffektive løsninger 
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• Bygget skal ha gode og innovative løsninger som sikrer gode arbeidsforhold for 

ansatte og gode tilrettelagte løsninger for brukere. 

• Bygget skal i størst mulig grad ha vedlikeholdsfrie materialer eller materialer 

med lavest mulig vedlikeholdskostnader.  

• Bygget skal ha moderne SD anlegg som styrer og overvåker alle byggets 

funksjoner og anlegg, tilpasset kommunens toppsystemer. 

• Adgangskontroll tilpasset kommunens toppsystem ARX 

• Det skal legges til rette for utstrakt bruk av velferdsteknologi. 

• Bygget skal oppvarmes av fjernvarme. Fjernvarme er lagt frem til tomten 

• Oppdraget omfatter ivaretakelse se fagene som er nødvendige for å levere ett 

komplett prosjekt, herunder: 

o Arkitekt (ARK) 

o Landskapsarkitekt (LARK)  

o Prosjektering bygg (RIB) 

o Prosjektering VVS (RIV) 

o Prosjektering elektro (RIE) 

o Prosjektering brann (RIBr) 

Listen er ikke uttømmende og prosjektet vi omfatte flere fag 

 

Det må legges opp til bred brukermedvirkning. 

 

I prisen skal alle nødvendige reiser inkluderes. 

 

Oppdragsgiver ønsker at konkurransegrunnlaget skal publiseres i løpet av desember 

2020, og senest januar 2021. Kostnadskalkylen skaI være ferdig i slutten av oktober 

2020. I tilbudet må det oppgis tidspunkt for å overlevere et komplett forprosjekt og 

konkurransegrunnlag. 

 

Oppdragsgiver vil i samarbeid med tilbyder publisere konkurransen på Doffin.no og 

TED via konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell 
 

1.2.1 MÅLSETTINGER FOR GJENNOMFØRING AV SVØMMEHALL  

 
Formål  
Øksnes har behov for ny svømmehall som følge av krav til svømmeopplæring i 
skolen. Utover skolesvømming forventes brukere fra idrettslag og organisasjoner, 
lokalt besøk fra beboere og tilreisende. Det ønskes et anlegg som primært ivaretar 
basisaktiviteter for svømmeopplæring, trening og mosjon i et konkurransebasseng på 
25 ganger 15,5 meter uten stup. Anlegget skal være fleksibelt, driftsøkonomisk, og 
integrert med eksisterende idrettshall. 
  
Effektmål  

1) Svømmehallen skal legge til rette for svømmeopplæring i skolen. Fokus på 
sikkerhet er en selvfølge.  
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2) Svømmehallen skal være fleksibel i bruk og legge til rette for idrettslag og 
andre besøkende, samt svømmestevner. Det skal være et fleksibelt og 
multifunksjonelt basseng.  

3) Effektiv bygningsdrift til lav kostnad.  
a. God logistikk for å maksimere belegget i svømmehallen  
b. Minimum med personale og lave vedlikeholdskostnader  

4) Et effektivt og kvalitativt godt byggeprosjekt.  
 
Resultatmål  
Prosjektets resultatmål i prioritert rekkefølge:  

1. Kostnad – at byggeprosjektet holder seg innenfor kostnadsrammen  
2. Kvalitet – at Svømmehallen møter de definerte krav til funksjonalitet og innhold  
3. Tid – når den er ferdigstilt.  

 
Realisering av en svømmehall med lave livsløpskostnader innenfor prosjektrammen 
er hovedmålsettingen.  
 

1.2.2 FUNKSJONSKRAV  

Generelt  
Fleksibilitet i bruk og høy grad av samtidighet for ulike brukergrupper er meget viktig 
å ta hensyn til i den sammenheng. Svømmehallen må også kunne utvikles i tråd med 
et fremtidig brukerbehov.  
 
Budsjettpris er basert på konsept med toetasjes svømmehall med basseng i 2. 
etasje. Konseptet baseres på et frittstående bygg uten kjeller, det blir vektlagt 
kostnadseffektive løsninger for bygging og drift.  
Konsept-svømmehall skal tilpasses prosjektet og stedlige forhold, og som nevnt over 
integreres med eksisterende idrettshall. 
 
Svømmeanlegget  
Følgende forutsetninger skal ivaretas:  
Svømmeanlegget skal tilfredsstille alle krav til definisjonen for konkurransebasseng i 
forhold til spillemidler. 
 
Tilfredsstille krav til andre typer tilskuddsmidler, og det er allerede kontakt med 
godkjennende myndighet nå i utviklingsfasen.  
 
Basseng med konkurransemål 25 ganger 15,5 meter, inndelt i seks baner med 
bredde 2,5 meter, men også 2 meters trening-baner i hverdagene (7-8 baner). 
 
Bassenget deles i to soner (4+2 baner), der sone med to baner skal ha hev- og 
senkbar bunn (flytbart gulv på ca. 5m) slik at vanndybde kan variere og være 
fleksibelt for ulike aktiviteter, brukergrupper og sambruk.  
 
Temperatur i de to sonene skal kunne differensieres. Makstemperaturen skal være 
opp mot 34 grader, for å ivareta behovet til bl.a babysvømming og revmatikere. Det 
skal etableres en hev- og senkbar barriere/”finne” integrert med systemet, som 
ivaretar denne funksjonen.  
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Det forutsettes avsatt plass til 250 tilskuere i svømmehallen i samsvar med kriterier 
for å søke spillemidler. Det skal ikke etableres faste tribuner.  

 

Planløsning, arealer:  
Svømmehall og tilhørende fasiliteter skal løses innenfor et bruttoareal på ca. 2000 
kvadratmeter tilsvarende konseptet. Areal og funksjoner skal utformes med bakgrunn 
i konseptmateriale fra 2521 Simply Swimming eller tilsvarende, og må sees i 
sammenheng med areal- og funksjonsprogrammet for den eksisterende idrettshallen 
slik at det blir en helhetlig god løsning.  
 
Konseptets standardløsning er en toetasjes svømmehall der bassengområde med 
garderober og dusjeareal, fellesareal med servicefunksjoner er plassert i 2. etasje. 
Teknisk rom med bassengkar, hovedinngang samt et disponibelt er plassert i 1. 
etasje. Ved leveranse av konseptet skal disponibelt areal benyttes til funksjoner 
tilknyttet svømmehallen eller idrettshall. Under svømmehallen og i sone rundt 
bassenget er aktuell plassering for ventilasjonsanlegg for svømmehallen og 
vannbehandlingsanlegg for bassenget.  
 
Utenfor inngang til bassengområdet skal det legges til rette for oppbevaring av fottøy 
og eventuelt yttertøy.  
 
Det skal være adgangskontroll ved inngang til bassenget. Garderober etableres i 
selve svømmehallen som ombygd del av eksisterende idrettshall, kun adskilt med 
halv-vegger med høyde ca. 3 meter. Det er ønskelig at veggene går så langt ned 
som mulig. Det ønskes kvinne- og herregarderober med tilstrekkelig kapasitet i 
kombinasjon med flere mindre avlukker og egne garderober for personer som trenger 
assistanse for omkledning. For dette prosjektet skal det leveres separate kvinne-
/herredusjer i egne avlukker tilknyttet garderober, som er en endring fra 
standardkonsept.  
 
Badstue som en rom-i-rom løsning i selve svømmehallen, eller i annen passende 
plassering skal utredes. Toaletter plasseres i henhold til behov i garderobene og 
eventuelt i svømmehall.  
Oppbevaringsbokser for tøy, verdisaker og annet, stellebord for baby mv. skal 
plasseres som del av seksjon mellom garderobene og bassenget. Rom for 
renholdutstyr skal inngå. 
  
Utenfor bassengområde skal det legges rom/kafe- fellesareal for 
svømmehallbetjening i sammenheng med eksisterende idrettshall Det skal 
tilrettelegges for publikumsadkomst til svømmehallen via fellesareal. Driftspersonale 
for resepsjon/kafé skal kunne ha oppsyn med svømmehallen. Det skal tilrettelegges 
for et optimalt, minimalt antall driftspersonell.  
Det skal tas utgangspunkt i 2521-konseptet for antall brukere svømmehallen har 
kapasitet for.  
Badende – svømmeopplæring  Normalt er det en sirkulasjon på min. 

200 m³/t i konseptet. Det vil si 100 
badende pr. time. Kan justeres ned i 
rolige perioder.  
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Stevner  Maksimalt antall tilskuere ved stevner: 
250 personer. Maksimalt antall 
svømmere ved stevner: fra 6 personer i 
stevne del, 100 i oppvarmingsdelen.  

 

Rammebetingelser 
  
Universell utforming:  
Svømmehallen skal tilfredsstille krav til universell utforming i TEK17/ gjeldende 
teknisk forskrift samt relevante veiledere og Norsk Standard for arbeids- og 
publikumsbygninger. 
 
Det skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, blinde og svaksynte bl.a. med 
trinnfrie adkomster, taktile ledelinjer, varslingsfelt, kontrastmarkeringer m.m. 
  
Energi og miljø:  
Et svømmeanlegg er i utgangspunktet energikrevende. For å redusere 
energiforbruket vil det bli vektlagt et energieffektivt og optimalisert anlegg. 
  
Svømmehall skal som minimum tilfredsstille gjeldende teknisk forskrift.  
Energistatistikk for norske svømmehaller viser at den beste tredjedelen av bad med 
over 500 m2 vannflate har et gjennomsnittlig energiforbruk på 2 850 KWh levert 
energi pr m2 vannflate pr år. En ambisjon for anlegget er å kunne klare seg med 
maksimalt 2 000 kWh levert energi pr m2 vannflate pr år. Dette tilsvarer en reduksjon 
på energiforbruket i forhold til gjennomsnittet på ca. 30 %. Vi vil søke å oppnå denne 
reduksjonen gjennom følgende tiltak: 
  

• Bygningen utføres med lavenergistandard med energiforbruk på 
passivhusnivå.  

• Gråvannsanlegg for gjenvinning av dusjvann.  

• Gjenbruk av spyle- og rensevann.  

• Prosesstyring med fokus på energi.  

• Effektive oppvarmings- og luftbehandlingssystemer.  

• Tiltak for redusert vannforbruk i forbindelse med dusjing og vannrensing.  
 
Man har samme ambisjon for svømmehallen som for øvrig bygningsmasse. Man skal 
som minimum oppnå en ca. 25% reduksjon av klimagasser i forhold til referansebygg 
og 30% prosent reduksjon i energiforbruk i forhold til statistikk for svømmehaller.  
 
Videre vil man vurdere materialbruk opp mot klimagassregnskap og på den måten 
prøve å redusere karbonavtrykket til bygget så mye som mulig innenfor gjeldende 
kostnadsramme.  
Andre aktive tiltak for å redusere energiforbruket er solfangere/solceller, 
energibrønner osv. skal utredes i utviklingsfasen. Støttemidler som Enova-støtte og 
andre institusjoner skal vurderes. 
 
Bygningsfysikk: 
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For svømmehall er det vesentlig strengere krav til bygningskroppen enn 
energikravene stiller, for å tilfredsstille forskriftens krav til fuktsikkerhet. Dette gjelder 
krav til U-verdier, kuldebroverdier og tetthet. Dette gir føringer for utforming av 
skillekonstruksjoner, oppbygning av yttervegger, tak og gulv, samt materialbruk. 
 
Det forutsettes at krav til energi og bygningsfysikk ivaretas av konsept, som vil 
konkretiseres i utviklingsfasen. Endelig energi- og effektbudsjett utarbeides av 
leverandøren når endelige løsninger og detaljprosjektering er utført. 
 

1.2.3 TEKNISK PROGRAM SVØMMEHALL  

Det er beskrevet et overordnet teknisk program for svømmehall, da det ønskes en 
modulbasert løsning basert på 2521 konsept eller tilsvarende. Konsepter må om 
nødvendig tilpasses for å tilfredsstille alle nasjonale krav. Den følgende beskrivelse 
er ment som en veiledning, som skal detaljeres i forprosjekt og utviklingsfasen. 
  
Bygningsmessige krav:  
Bygningen skal generelt tilfredsstille alle krav fra offentlige myndigheter, gjeldende 
teknisk forskrift (TEK), relevante veiledere og Norsk standard. Det skal generelt 
benyttes anerkjente og gjennomprøvde konstruksjoner, komponenter og materialer 
med lavest mulig vedlikeholdsbehov. Materialbruk skal generelt være egnet for 
svømmehall.  
 
Tomten: 
Det skal planlegges et funksjonelt, tidsriktig og godt uteområde, som ivaretar alle 
behov for brukere og drift. Adkomst og parkering skal ivaretas. 
Det må påregnes at det vil være nødvendig å omregulere området. 
 
Brannkrav:  
Alle konstruksjoner skal være oppbygd forskriftsmessig av klassifiserte materialer og 
utført iht. gjeldende krav. 
  
Lydkrav : 
Akustikk og lydgjennomgang skal tilpasses bruk og funksjon i alle rom og arealer. Det 
er viktig med god støydemping i selve svømmehallen. 
  
Bæresystem:  
Valg av bæresystem skal fattes ut fra en teknisk/miljø/økonomisk vurdering. Det skal 
anvendes en konstruksjonsmodul som er teknisk og økonomisk rasjonell. 
Søyleplassering og andre bærende elementer skal ses i sammenheng med 
fleksibilitet i bygget og romfunksjoner.  
Bærekonstruksjoner i tre kan effektivt anvendes i svømmehaller så lenge de ikke 
eksponeres direkte for vann, og at byggets klimaskall blir ivaretatt på tilfredsstillende 
måte. Treoverflater behandles med diffusjonsåpen behandling.  
Ved bruk av stålkonstruksjoner i svømmehall skal det være åpne profiler for å kunne 
gi bedre kontrollmuligheter for korrosjon. Her bør det vektlegges svært god 
korrosjonsbehandling av stålkonstruksjonene. Mindre detaljer kan for eksempel 
galvaniseres. 
 



 

 

10 

Konkurransegrunnlag - Kjøp av Konsulenttjenester forprosjekt og detaljprosjekt - Nytt basseng Øksnes 

kommune. 

Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

Yttervegger:  
Oppbygging tilpasses de klimatiske forholdene i svømmehall, energi- og miljøkrav. 
Ytterkledning skal avstemmes med idrettshall. I svømmehallen ønskes det vurdert 
keramisk flis på innside vegg i våtsonehøyde. Øvre del av vegg med Lignatur system 
(eller tilsvarende) med akustikkoverflate av perforert treplater, tilsvarende himling/ 
takkonstruksjon. 
 
Alternativt akustisk dempede plater, som perforerte treplatereller liknende. 
Diffusjonssperre av kvalitet beregnet for svømmehall utføres med sveiste skjøter og 
føres forbi bærende konstruksjoner. Vinduer i fasade for naturlig dagslys. Overflater 
skal være enkle å rengjøre samt vedlikeholde  
Det krav til fri høyde 6m fra vannflate til underkant takkonstruksjon. 
  
Innervegger : 
Utføres i hovedsak av isolerte reisverksvegger med egnet kledning/ platemateriale 
hvor oppbygging tilpasses lyd- og brannkrav, og romfunksjon. Tremateriale er 
ønskelig som materialvalg der hvor dette er mulig. Brannseksjoneringsvegger, 
bærende eller avstivende vegger i egnet materiale. Innvendige glassvegger med 
dører og profiler i lakkert aluminium.  
 
 
Dekker:  
Dekke i svømmehallen etableres med hulldekker eller annet egnet materiale, 
vannbestandig konstruksjon der nødvendig. Det skal utføres gulv med varierende 
overflate tilpasset de aktuelle funksjoner. Det legges vekt på bruk av robuste 
materialer som tåler stor trafikk og hard belastning samtidig som de er 
renholdsvennlige. Gulv i svømmehall inkl. garderobeområdene utformes med 
keramisk flis eller annet egnet belegg for formålet. Øvrige rom legges banebelegg av 
vinyl, med sklisikker overflate, der hvor dette er egnet. Gulvbelegg utføres med 
oppbrett på sokkel. Gulv i teknisk rom leveres med belegg eller to-komponent epoxy-
maling.. Utførelse tilpasses dekkekonstruksjon. 
  
Himlinger skal leveres med ulike kvaliteter tilpasset rommenes funksjon hvor blant 
annet krav til akustisk demping er retningsgivende. I svømmehallen og tilhørende 
fellesareal ønskes perforerte treplater tilsvarende materiale øvre del av vegg. I 2521-
konseptet er akustikkoverflatene i svømmehallen en del av takkonstruksjonen. Det 
kan leveres systemhimling i birom, som eventuelt personalrom. (For eksempel 
60X60) I annet fellesareal er aktuell himling trespilehimling eller perforerte treplater. 
Underordnede rom som teknisk rom kan leveres uten nedforet himling, med ev. 
støvbundet eller malt overflate. Ved behov for akustisk dempning i teknisk rom kan 
det leveres bafler. 
 
Yttertak: 
Takstsystem av Lignatur takelementer med integrerte akustikkelementer 
(tremateriale) på undersiden, eller tilsvarende. Dette er benyttet i 2521-konseptet, 
også som en del av veggene i svømmehall over våtsonehøyde. Viktig at klimaskallet 
ivaretar god bygningsfysikk for svømmehall, energi- og miljøkrav. Tolags tekking. 
Innvendig atkomst til røstet tak. Det er ønskelig med røstet tak med gode takutstikk 
for beskyttelse av yttervegg. 
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kommune. 

Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

Inventar: 
I tilknytning til svømmehallen inngår låsbare verdiskap beregnet for badegjester samt 
utstyr til garderobene i form av benker, knaggrekker og stellebord. Det skal være 
avsatt plass for publikum i svømmehallen.  
Skohyller/ garderobeløsning for yttertøy monteres utenfor svømmehallen, eller i 
tilknytning til inngangen til hallen.  
 
Basseng:  
Bassenget skal være modul-/elementbasert. En mulig løsning er basseng på en 
sokkel av plass-støpt betong. Selve bassenget bygges opp av moduler i rustfritt stål 
belagt med PVC og med egenskaper beregnet for formålet. Bunn av bassenget kles 
med duk av PVC. Leveransen skal være komplett og omfatte basseng med paneler, 
renner, dyser og PVC-duk i bunn pluss banemarkering på vegg/bunn og stiger. 
Komplett basseng skal leveres klart til bruk. 
  
Bassenget skal ha hev-/senkbar bunn, to soner med temperaturregulering:  
- Sone 1: Fast bunn, vanndybde min 2m – max 2,6m  

- Sone 2: Hev-/senkbar bunn i 2 baner, ca 5 meters bredde, vanndybde 0-2m  
 
Bassenget skal ha hev-/senkbar skillevegg som kan dele bassenget i 4/5+2 baner.  
Bassengkarets dybde forutsettes å være ca 2,6 meter i halve flaten, slik at 
tilstrekkelig fri dybde over hev-senk-installasjoner ivaretas.  2 meter for resten. 
Bassenget skal være universelt utformet.  
 
 
VVS-tekniske installasjoner 
  
Generelt: 
VVS-installasjoner skal generelt dimensjoneres og leveres etter gjeldende offentlige 
regler og forskrifter. Det ønskes løsninger som fremgår av 2521-konsept eller 
tilsvarende. Anlegget skal være komplett levert med nødvendige funksjoner for et 
funksjonelt og driftsøkonomisk svømmeanlegg, selv om ev. funksjoner ikke fremgår 
av denne beskrivelse. Detaljering skal gjøres i utviklingsfasen. 
  
Anleggene skal baseres generelt på konvensjonelle og utprøvde løsninger og 
utførelser, med tilpasninger til de spesielle forhold som gjelder for svømmehall. 
  
Generelle forutsetninger:  
Plan- og bygningsloven med veiledning (TEK).  
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue mv.  
Veiledning til arbeidsmiljøloven best. Nr. 444, Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.  
Normalreglementet for sanitæranlegg.  
Spesifikasjon for svømmeanlegg, utgitt av Norges Svømmeforbund.  
Forutsetninger for VVS-anleggene:  
Leverandøren må gjøre egne forutsetninger for design av de tekniske anleggene, 
med utgangspunkt i tilbudt konsept.  
Dimensjonerende utetemperatur vinter: for lokasjon.  
Dimensjonerende utetemperatur sommer: for lokasjon.  
Svømmehall areal: iht. tilbudt konsept.  
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Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

Svømmehall volum: iht. tilbudt konsept.  
Tekniskrom areal: iht. tilbudt konsept. 
 
Veiledende dimensjoneringskriterier:  
Temperatur bassengvann: 26°C-34°C (for konkurranse/normal drift). Inntil fire 
graders forskjell mellom soner.  
Romtemperatur svømmehall: 26°C-35°C (for konkurranse/normal drift)  
Romtemperatur garderober: Maks 34°C (del av svømmehall)  
Badende: 100 personer per time.  
Maksimalt antall tilskuere ved stevner: 250 personer (antatt)  
 
Brukstid: 06.00-22.00  
Veiledende luftmengder:  
Maksimalt friskluftmengdebehov svømmere: 16 l/s pr. person  
Maksimalt friskluftmengdebehov tilskuere: 7 l/s pr. person  
Maksimalt friskluftmengdebehov basseng: 10m³/h pr.m²  
Friskluftmengde av total luftsirkulasjon: 25-30%  
Relativ fuktighet svømmehall: ca. 50-55%  
Det må tas høyde for tilstrekkelig ventilasjon i tekniske rom for å hindre fukt- og 
korrosjonsskader. 
 
Sanitæranlegg:  
Leveres komplett iht. tilbudt konsept. Herunder alt innvendig ledningsnett, utstyr og 
armatur for vann og avløp. Det medtas sanitærutstyr, brannskap, slukrenner, sluk, 
utvendige spylekraner, spylekraner i svømmehall og tilhørende teknisk rom, samt 
tilknytning til vannbehandling.  
 
Varmeanlegg:  
Leveres komplett iht. tilbudt konsept. Herunder ev. anlegg for vannbåren varme i 
tilknytning til energiløsninger. Det medtas alt innvendig røranlegg med nødvendig 
armatur for tilkoblinger til de enkelte komponenter som radiatorer, vekslere og 
varmebatteri.  
 
Høytrykkspyleranlegg:  
For rengjøring av bassenghall og tilhørende teknisk rom medtas spylekraner og en 
mobil høytrykkspyler. Husk sluk i alle rom. 
  
Gråvannsgjenvinning:  
Leveres komplett iht. tilbudt konsept. Det medtas et varmepumpeanlegg for 
gjenvinning av energi fra dusj- og bassengvann. 
  
Luftbehandlingsanlegg:  
Leveres komplett iht. tilbudt konsept. Det medtas separat luftbehandlingsanlegg for 
bygget. Her medregnes aggregater, kanalanlegg i glassfiber og ventiler for 
luftfordeling. Anleggene skal baseres generelt på konvensjonelle og utprøvde 
løsninger og utførelser, med tilpasninger til de spesielle forhold som gjelder for 
svømmeanlegg. 
 
Legionellabehandling i offentlige bygg skal ivaretas.  
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Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

Generelle kriterier for utforming iht. overnevnte konsept.  
Vannbehandlingsanlegget skal inneholde følgende prosesser og faser:  

• Forfiltrering med trommelfilter, poreåpning ned til 30 μm  

• Fellingsanlegg med bruk av PAC koagulant  

• Filtrering med lukket sandfilter. pH justering med mineralsyre 

• Desinfeksjon/oksydasjon med klordosering (elektrolyse)  

• Styring av kjemiparametere med behovsstyrt regulator  

• Kloramin reduksjon med mediumtrykk UV anlegg, full flow  

• Oppvarming med platevarmeveksler  

 
Automatikk/SD-anlegg:  
Leveres komplett iht. tilbudt konsept. Omfatter all automatikk for styring og regulering 
av VVS-anleggene, samt et overordnet anlegg for sentral driftskontroll. Dette må 
vurderes i sammenheng med øvrig skoleanlegg. Dette må integreres og ferdigstilles i 
kommunens toppsystem/ SD-anlegg. 
 
Elektrotekniske anlegg:  
Elektrotekniske anlegg skal generelt dimensjoneres og leveres etter gjeldende 
offentlige regler og forskrifter. Anlegget skal være komplett levert med nødvendige 
funksjoner for et funksjonelt og driftsøkonomisk svømmeanlegg. Detaljering skal 
gjøres i utviklingsfasen. 
  
Anleggene skal baseres generelt på konvensjonelle og utprøvde løsninger og 
utførelser, med tilpasninger til de spesielle forhold som gjelder for svømmehall. 
  
Det skal leveres komplett elektroteknisk anlegg i henhold til tilbudt konsept, inkludert 
basisinstallasjoner for elkraft, høyspent- og lavspentforsyning, belysning og 
nødlysutstyr.  
  
Belysning:  
Belysningen i bygget skal utformes slik at den oppfyller krav til et godt og funksjonelt 
arbeidsmiljø, overordnede krav til romopplevelse, orientering og kommunikasjon, 
samtidig som kostnader optimaliseres.  
 
Designforutsetninger gjøres i samarbeid med byggherre i utviklingsfasen. 
Lysanlegget forutsettes å ha en normalt god kvalitet. Det er forutsatt benyttet 
belysningsarmaturer med hovedvekt på LED-lyskilder, men det kan forekomme 
andre lyskilder i mindre omfang hvis dette er hensiktsmessig.’ 
  
Elektroutstyr som benyttes skal ikke være av utgående type. Lyskilder skal være 
konstruert for korroderende, fuktig miljø i utsatte områder. 
  
Tele og automatiseringsanlegg : 
Det skal leveres et komplett tele- og automatiseringsanlegg i henhold til tilbudt 
konsept. 
Det skal legges opp til full dekning av arealer med trådløst nett. Trådbundet nett for 
data til ev. kontorplasser, kafé/ resepsjon utenfor/eksisterende.  
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Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

1.3 Konkurransegrunnlagets oppbygging 

Konkurransegrunnlaget består av  

• dette dokumentet med  

o Vedlegg 1 – leverandørskjema 

o Vedlegg 2 – tilbudsmal 

o Vedlegg 3 - Prisskjema 

• Tegninger fra skisseprosjektet. 

• Teginger av eksiterende bygg 

• Romprogram 

 

1.4 Kunngjøring 

Konkurransen blir kunngjort i DOFFIN-databasen vi konkurransegjennomførings 

verktøyet Mercell. 

1.5 Viktige datoer 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  

 

Aktivitet Tidspunkt 

Kunngjøring Doffin.no (Mercell) 23.07.20 

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 01.09.20, kl 12.00 

Tilbudsfrist 09.09.20, kl 12.00 

Tilbudsåpning Uke 37 - 2020 

Evaluering og eventuelle forhandlinger Uke 37 og 38 - 2020 

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Uke 39 - 2020 

Karensperiode 10 kalender dager 

Kontraktsinngåelse Etter karensperiodens utløp 

Tilbudets vedståelsesfrist 3 mnd fra tilbudsfrist. 

Antatt oppstart for kontraktsarbeider Uke 40 - 2020 

Ønsket ferdigstillelse Desember 2020 – senest 

januar 2021 

 

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 

gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan 

bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.  

 

1.6 Antatt verdi på anskaffelsen 

Antatt verdi på anskaffelsen er beregnet til ca 1,3 mil eks mva.  

 

1.7 Prosjektdokumenter. 

Oppdragsgiver skal få overlevert alle prosjektdokumenter når oppdraget er ferdig. 

Alle originale filformat skal overleveres. 
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Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

2  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 
og krav til tilbud 

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 
2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I 
og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, 
jfr. FOA § 8-3. 
 
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene 
utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene. 
Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er 
mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en 
vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente 
dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud. 
 
Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via 
kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. 
 

2.2 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og 
sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 
112. 

 

2.3 Offentlighet og taushetsplikt 

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- 
og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, 
jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

2.4 Vedståelsesfrist 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.5. 

ovenfor.  

 

2.5 Oppdatering av konkurransegrunnlaget 

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt 
spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har 
registrert sin interesse for anskaffelsen på Doffin.no. Rettinger publiseres på Mercell 
under tilleggsopplysninger og Mercell publiserer deretter videre til Doffin. Alle 
eventuelle rettelser eller endringer vil bli tilgjengelig på konkurransen i Mercell. 
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Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

2.6 Tilleggsopplysninger 

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, 
kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver via 
kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. 

 

3 Kontrakts bestemmelser. 

Det vil bli benyttet kontraktsregler i hht NS 8401 for denne kontrakten. Kontrakts 

formular NS 8401 vil bli benyttet. 

 

4 KVALIFIKASJONSKRAV 

4.1 Overordnet 

For å få evaluert sitt tilbud må det leveres et komplett sett av etterspurt 

dokumentasjon jfr dokumentasjonskrav under. 

4.2 Leverandøren registrering/autorisasjon mv. 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal være registrert i et 
foretaksregister. 

Firmaattest 

Norske leverandøren skal ha ordnede forhold 
med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift 
og merverdiavgift. 

• Skatteattest, ikke eldre enn 6 

mnd. 

• MVA attest, ikke eldre enn 6 

mnd. 

HMS erklæring Det må fremlegges HMS erklæring. 

 

4.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal ha 
erfaring fra 
sammenlignbare oppdrag. 

Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante 
oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må 
inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og 
mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er 
leverandørens ansvar å dokumentere relevans 
gjennom beskrivelsen.  
 
Med relevante oppdrag menes prosjektering og 
planlegging av basseng. 
 
Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise 
til kompetanse til personell han råder over og kan 
benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er 
opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en 
annen leverandør. 
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Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

4.4 Tidspunkt for ferdigstillelse 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Prosjektet må være ferdigstilt innen 31.01.20 Fremdriftsplan som bekrefter 

tidspunkt for ferdigstillelse. 

 

5 TILDELINGSKRITERIER 

5.1 Tildelingskriterier 

 
Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom 
pris / kostnad, kompetanse og tid, basert på følgende kriterier angitt i prioritert 
rekkefølge: 
 

Kriterium Vekting Dokumentasjon 

Pris / Kostnad 

• Under dette kriteriet vurderes: 

o Tilbudt pris 

• Evaluering 0-10 poeng 

• Maks score er 8,0 

• Evalueringsmodell  

𝑃𝑜𝑒𝑛𝑔𝑠𝑐𝑜𝑟 = 10 − 10𝑥 (
𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑏𝑦𝑑𝑒𝑟 − 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠
)  

80% Tilbudt pris i tilbudsbrev, 

prisskjema (vedlegg 3) og 

portalen Mercell 

 

Evaluerings metode: 

Beste pris gir best score 

Erfaring 

• Under dette kriteriet vurderes: 
o Erfaring fra 

sammenlignbare oppdrag 

• Evaluering 0-10 poeng 

• Maks score er 2,0 
 

 

20% Med bakgrunn i dokumentasjon 

jfr pkt 4.3 vil oppdragsgiver 

vurdere erfaringen som tilbyder 

har med tilsvarende prosjekt 

(Omsorgsboliger eller 

tilsvarende bygninger).  

I dette kriteriet vil også 

erfaringen og kompetansen til 

personellet som tilbys bli 

vurdert. 

 

Evaluerings metode: 

Beste erfaring og kompetanse 

for både tilbyder og personell 

vurdert av oppdragsgiver gis 

beste score.  
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6 Forkastelse og avlysning 
Oppdragsgiver har fri adgang til å erstatningsfritt forkaste samtlige tilbud ihht. 
gjeldende regelverk. Oppdragiver forbeholder seg retten til å erstatningsfritt avlyse 

anbudskonkurransen på ethvert tidspunkt. 

 

7 Øvrige opplysninger og forutsetninger 
Tilbyder er innforstått med at alle utgifter og kostnader tilbyder har i forbindelse med 
tilbudet, er for tilbyders egen regning og risiko.  
 
Alle reiser skal være inkludert i prisen. 
 
Dette tilbudsgrunnlaget tilhører oppdragsgiver. Tilbyderne har ikke rett til å benytte 

dette til annet formål enn å utarbeide tilbud for denne anbudskonkurransen. 

 

8  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  

Tilbudet skal leveres via www.mercell.com. 

8.1 Innlevering av tilbud 

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no, innen 
tilbudsfristen. 
 
Har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan levere 
tilbud, kan du ta kontakt med Mercell support på tlf  21 02 88 60 eller e-post til 
support@mercell.com . 
 
I de tilfeller hvor oppdragsgiver publiserer tilleggsinformasjon som fører til at 
leverandør ønsker å endre tilbudet sitt innen tilbudsfristen, kan leverandør gjøre 
endringer i tilbudet sitt helt inntil tilbudsfristen går ut. Det siste tilbudet er det endelige 
tilbudet. 
 
Oppdragsgiver har ikke mulighet til å hensynta linjebrudd, systemtregheter eller 
lignende som måtte forsinke leveringen. Det anbefales derfor at tilbudet leveres i god 
tid før tilbudsfristen. 
 

8.2 Tilbudets utforming 

 
Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette 
konkurransegrunnlaget. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og 
avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet. 
 
Tilbudet utformes med denne disposisjonen: 

• Signert og utfylt leverandørskjema. (Vedlegg 1 

• Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de 
siste 5 årene. 

mailto:support@mercell.com
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• Personell som skal delta i oppdraget. 

• Leverandørens løsningsspesifikasjon. 

• Fremdriftsplan 

• Utfylt HMS-Erklæring (Vedlegg 2) 

• Utfylt prisskjema (vedlegg 3) 
 
 

9 Vedlegg 
Vedlegg 1 – Leverandørskjema 
Vedlegg 2 – HMS-erklæring 
Vedlegg 3 – Prisskjema 

Tegninger fra skisseprosjektet. 

Tegninger eksisterende bygg 

Romprogram 
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Konkurransegrunnlag - Kjøp av Konsulenttjenester forprosjekt og detaljprosjekt - Nytt basseng Øksnes 

kommune. 

Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

Vedlegg 1 – Leverandørskjema 

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

 

Firmanavn:  

Org.nummer:  

Postadresse:  

Besøksadresse:  

Telefonnummer:  

Kontaktperson:  

E-postadresse:  

 
Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser 
som fremkommer av konkurransegrunnlaget. 
 
Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet 
kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 
 
 
 

Sted     Dato  Underskrift 
 
       ______________________________ 
       Navn med blokk bokstaver 
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Konkurransegrunnlag - Kjøp av Konsulenttjenester forprosjekt og detaljprosjekt - Nytt basseng Øksnes 

kommune. 

Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

Vedlegg 2 – HMS-erklæring 

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder:  

 

Firma: ...........................................................................  

 

Adresse: ................................................ . .........................  

 

Postnr./-sted .......................................................................  

 

Land* ............................................................................  

 

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle 

kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i 

forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 

(Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 

17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven).  

 

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 

arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.  

 

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og 

verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.  

 

Daglig leder (sign.) ........................................ Dato:................. .  

 

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle 

ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  

 

Representant for de ansatte (sign.) ........................... Dato:............... .  
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Konkurransegrunnlag - Kjøp av Konsulenttjenester forprosjekt og detaljprosjekt - Nytt basseng Øksnes kommune. 

Øksnes kommune 
Teknisk enhet 

Vedlegg 3 - Prisskjema 

Prisskjema 
     

          

Element Beskrivelse Antall enhet 
Enhets pris eks 
mva 

Sum enhet 
eks mva 

Kontroll- 
regnet 

Forprosjekt, 
konkurransegrunnlag og 
konkurransegjennomføring 

Fast pris på oppdraget beskrevet i 
konkurransegrunnlaget 1,0 RS    0 

Timepris 
Timepris for endringer og tillegg. Det legges til 
grunn 100 timer 

100 Timer    0 

Timepris Møter som følge av endringer og tillegg utover 
nødvendige møter. Det legges til grunn to møter i 
prosjektet. Møter utover 2 møter prises her. Pris pr 
møte må være komplett inkl reiser for alle som er 
påkrevd å delta, 

2 stk    0 

  
   Sum eks mva  0 

NB 
Fylles ut av tilbyder   25% mva 

 0 

Fylles ut av Byggherre   Sum inkl mva  0 

       

NB: fylles ut 
Dato for ferdigstillelse:     

  

 

 


