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RENH. SENTR.FJERNARK.

GANG

SERV./TELE/DATA

VENT. ROM

DISP

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røyktetthet

BYGNINGEN SKAL HA:
1. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG
2. BRANNALARMANLEGG

KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
3. HÅNDSLOKKERE
4. BRANNSLANGER
5. LEDESYSTEM
6. OPTISKE SIGNALGIVERE

Tegningen må ses i sammenheng med
brannteknisk rapport utarbeidet av
Asplan Viak AS.

Tegnforklaring
Brann

BRANNKLASSE 1
RISIKOKLASSE 2 og 3
ETASJEANTALL 2
TILTAKSKLASSE 3

Fluktvei / Rømningsretning

Definert rømningsvei

EI 30 Brannkrav dør

Branncelle EI 30 [B 30]

EI 30
EI 30

EI 30
EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30
EI 30

Fag Type Løpenr.

Oppdragsnr.:

Målestokk

Rev.

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Tegn. nr:

Arkformat:

Oppdragsleder:

Etg.

Tegningsnummer: Revisjon:

Rev. Tekst: Rev.dato: Tegn. Kontr.

F-

F-01

01

Kyrksæterøra VGS
Trøndelag Fylkeskommune

Plan kjeller
Branntegning

FB U1 000

621093-06

HCJ

FB U1 000

A0

1:100

FORPROSJEKT

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;
O

pp
dr

ag
=6

21
09

3-
06

;R
ev

is
jo

n=
F-

01
;R

ev
is

jo
ns

da
to

=1
5.

05
.2

02
0;

Re
vi

sj
on

sk
om

m
en

ta
r=

Te
gn

in
g

op
pr

et
te

t;M
ål

es
to

kk
=1

:1
00

;T
itt

el
=B

ra
nn

te
gn

in
g,

Pl
an

kj
el

le
r;

Do
ku

m
en

tn
av

n=
FB

U
1

00
0#

F - 01 Tegning opprettet 15.05.2020 ISWN HCJ


