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F45.01
Brannsnitt A

F45.01
Brannsnitt A

7.8 m²

K04
HeismaskinromHeismaskinrom

14.0 m²

K01
TrappTrapp

3.5 m²

K02
Forrom HeisForrom Heis

6.4 m²

K03
HeisHeis

94.6 m²

K05
Garasje driftGarasje drift

E 60-CSₐ

EI₂ 60-CSₐ

E 90

E
I₂

3
0
-S

ₐ

E 30-CSₐ
EI₂ 60-Sₐ

43.7 m²

K06
Teknisk romTeknisk rom

172.2 m²

K07
LagerLager
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Anbud

Brannplan Kjeller

Habiliteringsbygget

Helse Møre og Romsdal

2020.08.26

2020.08.26

19249 F25.00

VR

KHF

A2

Nordplan AS

Norconsult AS

Nordplan AS

Nordplan AS

Norconsult AS

Revisjon Revisjonstekst Rev. av Rev. dato



BrannstigeBrannstige

F45.01
Brannsnitt A

F45.01
Brannsnitt A

26.0 m²

U36
TekniskTeknisk

5.2 m²

U37
HovedtavleHovedtavle

6.5 m²

U53
LagerLager

30.0 m²

U32
MøteromMøterom

47.3 m²

U46
KorridorKorridor

3.6 m²

U40
KopiKopi

15.3 m²

U42
SvakstrømSvakstrøm

6.4 m²

U41
HCWC dameHCWC dame

12.8 m²

U43
Garderobe dameGarderobe dame

9.6 m²

U44
Garderobe herreGarderobe herre

12.9 m²

U49
WC/StelleromWC/Stellerom

12.6 m²

U30
SamtaleromSamtalerom

26.8 m²

U29
MøteromMøterom

22.2 m²

U27
Spise-/møteromSpise-/møterom

23.3 m²

U02
HallHall

7.3 m²

U01
VindfangVindfang

13.4 m²

U25
3D-modellering3D-modellering

24.7 m²

U26
GangGang

6.4 m²

U51
HeisHeis

10.1 m²

U03
TrapperomTrapperom

7.1 m²

U06
Lager HABU/HAVOLager HABU/HAVO

2.9 m²

U05
Lager/tekniskLager/teknisk

36.3 m²

U47
Lager og pakkingLager og pakking 54.6 m²

U48
AvfallsromAvfallsrom

23.1 m²

U24
PlastproduksjonPlastproduksjon

11.3 m²

U04
PrøveromPrøverom

19.6 m²

U10
GangGang

14.1 m²

U07
PrøveromPrøverom

8.8 m²

U08
PrøveromPrøverom

15.7 m²

U09
PrøveromPrøverom

47.6 m²

U12
Resepsjon/ventesoneResepsjon/ventesone

11.9 m²

U23
GipsproduksjonGipsproduksjon

17.3 m²

U20
KontorlandskapKontorlandskap

2.1 m²

U22
WCWC

5.4 m²

U11
HCWCHCWC

6.9 m²

U13
PrøveromPrøverom

91.9 m²

U21
MonteringMontering

14.4 m²

U14
RullelagerRullelager

20.6 m²

U15
Teknisk TOVTeknisk TOV

14.3 m²

U19
MaskinMaskin

3.5 m²

U18
Forrom heisForrom heis

14.0 m²

U16
TrapperomTrapperom

6.4 m²

U17
HeisHeis

2.6 m²2.6 m²

U50
BKBKBK

5.2 m²5.2 m²

U45
HCWC herreHCWC herreHCWC herre

2.0 m²2.0 m²

U55
Dusj herreDusj herreDusj herre

2.2 m²2.2 m²

U54
Dusj dameDusj dameDusj dame

75.2 m²75.2 m²

U38
TreningssalTreningssalTreningssal

42.3 m²42.3 m²

U33
Disp.Disp.Disp.

17.4 m²

U34
Flerbruksrom, sårbare pasienterFlerbruksrom, sårbare pasienter

16.6 m²

U35
VentesoneVentesone

E 30-CSₐ

EI₂ 60-SₐEI₂ 60-Sₐ

E
I₂

6
0
-S

ₐ

E 30-CSₐ
E 30

E
I₂

3
0
-S

ₐ

E
I₂

3
0
-S

ₐ
E
I₂

3
0
-S

ₐ

EI₂ 30-Sₐ

E 90

EI₂ 30-Sₐ

E
I₂

3
0
-C

S
ₐ

EI₂ 30-Sₐ

EI₂ 30-CSₐ

E
I₂

3
0
-S

ₐ

E 60 E 60 E 60

E 90

EI₂ 30-Sₐ

EI₂ 60-Sₐ

E
I₂

3
0
-S

ₐ

E 30-CSₐ

E 60

E 30-CSₐ

10.4 m²10.4 m²

U39
LagerLagerLager

F
ol

d
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g

F
ol

d
ev

eg
g

47.3 m²

U46
KorridorKorridor
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F45.01
Brannsnitt A

F45.01
Brannsnitt A

6.1 m²

148
KontorKontor

14.2 m²

149
KontorKontor

14.1 m²

165
KontorKontor

14.1 m²

150
KontorKontor

14.1 m²

151
KontorKontor

14.1 m²

153
KontorKontor

14.1 m²

154
KontorKontor

9.2 m²

155
KontorKontor

6.4 m²

158
HCWCHCWC

2.6 m²

157
WCWC

9.2 m²

156
KontorKontor

9.2 m²

159
KontorKontor

9.2 m²

163
LagerLager

5.4 m²

162
ArkivArkiv

1.2 m²

160
El.El.

53.1 m²

146
KorridorKorridor

9.8 m²

145
KontorKontor

10.0 m²

144
KontorKontor

10.0 m²

143
KontorKontor

10.0 m²

142
KontorKontor

10.0 m²

141
KontorKontor

10.0 m²

140
KontorKontor

10.0 m²

139
KontorKontor

10.0 m²

138
KontorKontor

10.0 m²

137
KontorKontor

10.0 m²

136
KontorKontor

10.0 m²

135
Kontor lederKontor leder

10.0 m²

134
Kontor lederKontor leder

10.0 m²

133
Kontor merkantiltKontor merkantilt

46.7 m²

132
ResepsjonResepsjon

6.5 m²

100
VindfangVindfang

19.1 m²

103
TekniskTeknisk

10.8 m²

105
HCWCHCWC

8.9 m²

131
Kontor merkantiltKontor merkantilt

8.9 m²

130
KontorKontor

10.0 m²

128
KontorKontor

2.5 m²

101
WCWC

24.6 m²

106
OppholdsromOppholdsrom

9.4 m²

107
KjøkkenKjøkken

2.2 m²

108
BKBK

10.0 m²

127
KontorKontor

9.8 m²

126
KontorKontor

10.3 m²

124
KontorKontor

23.9 m²

109
TestTest

10.0 m²

123
KontorKontor

77.9 m²

122
SpiseromSpiserom

7.5 m²

110
TestTest

15.6 m²

111
Beh.Beh.

1.0 m²

119
El.El.

3.8 m²

112
WCWC

3.7 m²

114
WCWC

15.6 m²

113
TestTest

7.5 m²

115
TestTest

20.6 m²

120
SamtaleromSamtalerom

14.0 m²

116
TrapperomTrapperom

3.5 m²

118
Forrom heisForrom heis

6.4 m²

117
HeisHeis

E 90

E 60

4.2 m²

147
StilleromStillerom

14.1 m²

161
MerkantiltMerkantilt

6.5 m²

104
HeisHeis

9.2 m²

102
TrapperomTrapperom

59.6 m²

125
KorridorKorridor

EI₂ 30-Sₐ

E
I₂

3
0
-S

ₐ

E
I₂

3
0
-S

ₐ

EI₂ 30-Sₐ

E
I₂

3
0
-C

S
ₐ

E
I₂

6
0
-C

S
ₐ

E 90
E
I₂

6
0
-S

ₐ

EI₂ 30-Sₐ EI₂ 30-Sₐ

EI₂ 30-Sₐ

EI₂ 30-Sₐ

E
I₂

3
0
-S

ₐ

E
I₂

6
0
-S

ₐ

E
I₂

3
0
-S

ₐ

E 30-CSₐ

13.0 m²

129
KorridorKorridor

Teknisk sjakt 
Teknisk sjakt (vent.)

9.2 m²

152
KontorKontor

SYMBOLFORKLARING

BRANNCELLE EI 60/REI 60

RØMNINGSVEI

RØMNINGSRETNING

BRANNALARMSENTRAL

MANUELL BRANNMELDER

BRANNSLANGE

HÅNDSLUKKEAPPARAT

HOVEDANGREPSPUNKT BRANNVESEN
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landskap
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B
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Aktør

Elektro
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VVS
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19249 F25.02VR KHF A1
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Norconsult AS

Nordplan AS

Nordplan AS

Norconsult AS

Revisjon Revisjonstekst Rev. av Rev. dato



172.2 m²172.2 m²

K07
LagerLagerLager

47.6 m²47.6 m²

U12
Resepsjon/ventesoneResepsjon/ventesoneResepsjon/ventesone

91.9 m²91.9 m²

U21
MonteringMonteringMontering

7.5 m²7.5 m²

110
TestTestTest

59.6 m²59.6 m²

125
KorridorKorridorKorridor

77.9 m²77.9 m²

122
SpiseromSpiseromSpiserom

SYMBOLFORKLARING

BRANNCELLE EI 60/REI 60
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arkitektur
konstruksjon
landskap

Teikna av:

Sist kontrollert:

Teikn.nr.

Tiltak

Teikning av
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Teikning type

RevArk

Sjekkliste:

Kode Fag

Arkitekt

Byggeteknikk

A

B

E

F

V

Elektro

Brann

VVS

Aktør
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