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102B
Tavlerom -  38.0 m²

Aggregatbygg

Fra Hovedtavle 400V 
normalkraft i plan U1

Eksisterende rør til inntak barneavdeling
Eksisterende rør 4x110mm skjøtes fra her og inn til sykehuset.
Under strømskinner.

Nye rør 4x110mm skjøtes inn til sykehuset.

=+2105.TK13A=432.4011

=+2105.MK02E=432.6011

Stiger til aggregatbygg

Nødtavle

Nødtavle

3x110mm PVC rør
mellom bygg

Tilkobles fordelingstavle 
i aggregatbygg

Opp til 2 etg.

Legges gjennom kulvert og i krypkjeller

Kabler legges gjennom kulvert

=+2105.HØK01=432.4021Fra tavle
+2105.HØK08C
=432.6021 

Tilførsel til GR.U26-S i plan U1.

Tilførsel til GR.U27-S2  i plan U1.

Tilkobles tavle for dagkirurgi

Til UPS

Tilførselkabel til UPS-skinne 
går opp til plan U1.

Tilførsel +2105.TU14=432.2011
i plan U1.

Tilførsel nødtavle

Hovedtavle
normalkraft

=+2105.MK02C=435.4102

=+2105.MK02D=462.7002

=+2105.MK02C=435.7021

=+2105.MK02A=433.4105

Fra tavle
+2105.HØMU05
=432.1021

Midlertidig tilkobling
til inntaksbryter.
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Plan U2 - Elkraft stigere - øst

F0

F0

RoFurD0
RoFurF0

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent
1 2020-10-21 For gjennomgang av oppdragsgiver RoFur OAKla
2 2020-11-02 For anskaffelse RoFur OAKla


