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Romning ut frao arbeidsstas joner til ragmningskorridor/vestibyle og
videre ut hovedinngang eller annen ramningsretning (Tl annen utgang)
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Pm%og

Vincu | innvendig hjorne uncer 2 m EI 60
Vincu | innvendia hjeorne mellom 2m og 4 m B 60

Tegnforklaring

Branncellebegrensende konstruksjon EI 60 [A 60]

Forsterket branncellebegrensende kontruksjon
EI 120 [A 120]

Handslokkeapparat

Brannslange

Brannalarmsentral

Remningsretning/-utgang

.\ | Markeringslys

Universal ngkkel

Hovedangrepsvei

Remningsvei

_

Ikke del av tiltaket

3

EI2 30 Sa

Merknad:

Plassering av handslokkere, bannslanger osv. er ikke inntegningen og ma prosjekteres av ansvarlig prosjekterende.

Markeringslys er ikke inntegnet og ma prosjekteres av ansvarlig prosjekterende.

Brannskillekonstruksjoner mot remningskorridorer fra arealer som ikke er del av tiltak, er ikke inntegnet og brannkravet pa

disse forutsettes ivaretatt.

Vindu i branncellebregnrensende konstruksjon skal ha samme brannmotstand som veggen de star i, med mindre annet er

presisert pa brannvernplanen.
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Oppdatert underlag
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Volda sykehus

Brannvernplan
Mindre ombygging av rom
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