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Grensesnitt "som bygget" og ny kabelgrøft 

 grøftesnitt 15(2xØ125+6xØ110+50CU)

 grøftesnitt 11(4xØ110 + 6xØ40)

Trekkerør i grøft, 
 grøftesnitt 1 (8x160mm) - OPI kanal??

 grøftesnitt 12(2x160mm)
Trekkerør i grøft, 

 grøftesnitt 8(4x160mm)
Trekkerør i grøft, 

 grøftesnitt 8(4x160mm)
Trekkerør i grøft, 

Midlertidig fiber og 400 V til paviljong A

Omlegging fiber og 400 V til paviljong B

Fiber til HKR

Trekkerør i grøft, 
 grøftesnitt 10 (8x160mm) eller 1 (OPI)?

Midlertidig fiber, 400 V til 
 grøftesnitt (6x160mm)

Trekkerør i grøft, 

Paviljong A og B
Midlertidig 22 kV mellom 
NS8410 og NS8405

NS8420
SkjeviksvegenNS8405

Oppdøl Prov

NS8410
OppdølKjøkkenbygg

NS8413 
Teknisk sentral

12

1

2

3

4

kran 4

kran 2

kran 3

kran 5

kran 1

Fiberkum Øst 

Fiberkum Vest

 grøftesnitt 16 (6xØ110)

 grøftesnitt 9 (2xØ125+50CU)

 grøftesnitt 12(6xØ40)

 grøftesnitt 9 (2xØ125+50CU)

 grøftesnitt 8 (4xØ110)

NS8412
Hovedbygg

 grøftesnitt 8 (4xØ110)

 grøftesnitt 13(2xØ50 + 6xØ40)

 grøftesnitt 14 (2xØ50)

 grøftesnitt 14 (2xØ50)  grøftesnitt 10 (2xØ125+4xØ110+50CU)

grøftesnitt 16 (6xØ110)

 grøftesnitt 17 (1xØ75)

 trekkegrop (10x15m)

 grøftesnitt 5 (7xØ160) (eksisterende)

grensesnitt mot eksisterende rørføringer
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