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Branntekniske merknader

@7

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men ef vedleqg
til rapport: 10223030-RIBr-RAP-301, som har forrang.
Tegningen viser krav fil brannskillende konstruks joner.
Sjakter som ikke er inntegnet som branncelle skal
tettes i dekket. For krav til baring, se rapport.

Risikoklasse: 6
Brannklasse: 2

Felgende branntekniske filtak er lagf fil grunn for

prosjekteringen:
e |edesystem ihf. NS 3926

e  Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling

til nedalarmeringsentral

e  Det skal sgkes dispensasjon fra § 11-12 (1) b som
gjelder krav til automatisk brannslokkeanlegg i

risikoklasse 6.

Underlag fra ARK datert: 28.01.2021

N1 Nummererte merknader
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Branntekniske symboler
Branncelle EI60 [B60]
Reykskille E 30 [F30]
EI30S Dar: EI,30S,
E30CS Bar: E30CS,
EI60S Der: EI,60S,
EI60CS Der: EI,60CS,
EI30 Vindu: EI 30
Utgang til det fri
Remningsretning
Remningsvei
=) Adkomst brannvesen
00 [ Brannptan | [ 2501201 R [ A6 [ A
[rer. Jocstrvetze |wL'=:::w — ;';lelm
Forsvarsbygg A3 RIBR
A003 Kaserne 280
Branntegning hl(seonkurransegrunnlag
Plan 01 Status
Porsangmoen leir, 9709 Porsangermoen
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