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Fotavtrykk trapp

2 stykk 1000 l tanker med LP UV.
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Fremtidig pumpe 3.

Avsatt plass for UV-
vaskeanlegg.

Røranlegg for 
fremtidig pumpe 3.
Tilhører annen 
entreprise.

Røranlegg for 
fremtidig pumpe 3.
Tilhører annen 
entreprise.
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Tilkobling til avløp 
gjøres i dette 
området.
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Plan U1

Detaljer på UV-aggregatene, og UV-
vaskeanlegger er ikke vist i modell. Se 
flytskjema PM00002.

Det er brukt LP og MP i slutten på
tag for å unngå dubletter i modellen.
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