
60M 60M

5010

5010

50A

50A 60A

60A

5001

5001

50P

50P

50B

50B

50C

50C

50D

50D

50E

50E

50F

50F

50G

50G

50H

50H

50J

50J

50K

50K

50L

50L

50M

50M

50N

50N

50O

50O

5009

5009

5008

5008

5007

5007

5006

5006

5005

5005

5004

5004

5003

5003

5002

5002

7007

7007

6010

6010

7001

7001

7002

7002

7003

7003

7004

7004

7005

7005

7006

7006

60T

60T

60S

60S

60R

60R

60Q

60Q

60N

60N

60L

60L

60J

60J

60G

60G

1260-D-07-A-20-60-002-

1260-D-07-A-20-60-002-

60E

60E

60D

60D

60C

60C

60B

60B

6003

6003

6004

6004

6005

6005

6002

6002

6001

6001

6006

6006

60O 60O

60P 60P

60K 60K

90A

90A

Tverrsnitt bygg
1270 - Avsnitt A og

B
1270-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt bygg
1270 - Avsnitt A og

B
1270-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt bygg
1260 -

Mellombygning
1260-0-00-A-200-48-002

Tverrsnitt bygg
1260 -

Mellombygning
1260-0-00-A-200-48-002

Tverrsnitt i bygg
1250 - Avsnitt F

1250-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt i bygg
1250 - Avsnitt F

1250-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt i bygg
1260 - Avsnitt C

1260-0-00-A-200-48-002

Tverrsnitt i bygg
1260 - Avsnitt C

1260-0-00-A-200-48-002

Lengdesnitt i bygg
1270 - Avsnitt B

1270-0-00-A-200-48-001

50Q

50Q

60V

60V

Tverrsnit bygg
1250 - Avsnitt H

1250-0-00-A-200-48-002

Tverrsnit bygg
1250 - Avsnitt H

1250-0-00-A-200-48-002

Lengdesnitt bygg
1260 - Avsnitt C og

D
1260-0-00-A-200-48-001

Lengdesnitt bygg
1260 - Avsnitt C og

D
1260-0-00-A-200-48-001

Lengdesnitt bygg
1250 - Avsnitt H

1250-0-00-A-200-48-002

60H 60H

60U

60U

Tverrsnitt i bygg
1270 - Avsnitt A

1270-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt i bygg
1270 - Avsnitt A

1270-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt i bygg
1280 - Avsnitt P
Avfaldssentral

1200-0-00-A-200-48-001

Lengdesnitt bygg
1250 Avsnitt F og G

1250-0-00-A-200-48-001

Lengdesnitt bygg
1250 Avsnitt F og G

1250-0-00-A-200-48-001
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DISP

BLODPRØVE

APOTEK PRODUKSJON

PAUSE

Automat/robot3500 h

Ekspidisjon

EndoserobotHøyde min 4000

?

?

TERRASSE

HAGE

?

?

?

?

?

?

?

?

AUDITORIUM

KANTINE

EKSPEDISJON/SERVICE

?

?

?

?

2500

2030

2030

2500

2500

2500

10.2.040
Heis

Heis 9-Steril-Uren
4.6 m²

(0.0 m²)

10.2.056
Heis

Heis 8-Steril-Ren
4.6 m²

(0.0 m²)

?

Tverrsnitt bygg
1250 - Avsnitt G

1250-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt bygg
1250 - Avsnitt G

1250-0-00-A-200-48-001

Tverrsnitt bygg
1260 - Avsnitt D

1260-0-00-A-200-48-002

Tverrsnitt bygg
1260 - Avsnitt D

1260-0-00-A-200-48-002

gjennom-
gang

10.2.071
Trapperom
Trapp 02
19.8 m²
(0.0 m²)

10.2.073
Trapperom
Trapp 05
20.2 m²
(0.0 m²)

10.2.068
Trapperom
Trapp 01
20.2 m²
(0.0 m²)

10.2.069
Trapperom
Trapp 03
20.3 m²
(0.0 m²)

10.2.072
Trapperom
Trapp 04
19.9 m²
(0.0 m²)

10.2.075
Trapperom
Trapp 06
20.3 m²
(0.0 m²)

10.2.074
Trapperom
Trapp 07
20.3 m²
(0.0 m²)

10.1.002
Korridor
121.8 m²
(0.0 m²)

10.1.009
Korridor
13.9 m²
(0.0 m²)

10.1.008
Korridor
57.8 m²
(0.0 m²)

10.1.011
Korridor
199.4 m²
(0.0 m²)

10.2.070
Trapperom
Trapp 08
59.4 m²
(0.0 m²)

10.1.013
Korridor
98.2 m²
(0.0 m²)

10.1.012
Korridor
104.5 m²
(0.0 m²)

10.1.015
Korridor
94.3 m²
(0.0 m²)

10.1.250
Forrom
13.7 m²
(0.0 m²)

10.1.249
Forrom
16.8 m²
(0.0 m²)

10.1.010
Korridor
25.7 m²
(0.0 m²)

10.1.017
Korridor
28.9 m²
(0.0 m²)

10.1.014
Korridor
23.8 m²
(0.0 m²)

KIOSK

10.1.016
Korridor
93.3 m²
(0.0 m²)

10.2.053
Heis

Heis 1-Senge
12.2 m²
(0.0 m²)

10.2.044
Heis

Heis 2-Senge
12.5 m²
(0.0 m²)

1A.10.001
Arbeidsrom

12.9 m²
(10.0 m²)

1A.10.002
Møte

11.7 m²
(12.0 m²)

1A.10.003
Observasjonsplass

35.5 m²
(30.0 m²)

1A.10.004
Sengerom

16.5 m²
(16.0 m²)

1A.10.005
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.006
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.007
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.008
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.009
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.010
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.011
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.012
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.013
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.014
Sengerom

13.4 m²
(13.0 m²)

1A.10.015
Sengerom

16.6 m²
(16.0 m²)

1A.10.020
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.021
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.022
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.023
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.024
WC/dusj

5.1 m²
(5.0 m²)

1A.10.025
Isolat

Kontaktsmitte
17.0 m²

(18.0 m²)

1A.10.026
Isolat

Kontaktsmitte
17.0 m²

(18.0 m²)

1A.10.027
Forrom
4.7 m²

(4.0 m²)

1A.10.028
Forrom
4.7 m²

(4.0 m²)

1A.10.029
WC/dusj

M dekontaminator
7.4 m²

(8.0 m²)

1A.10.030
WC/dusj

M dekontaminator
7.4 m²

(8.0 m²)

1A.10.031
Medisin
11.1 m²

(10.0 m²)

1A.10.033
Lager
Utstyr

15.4 m²
(20.0 m²)

1A.10.034
Lager
Rent

10.4 m²
(8.0 m²)

1A.10.035
Opphold
18.6 m²

(15.0 m²)

1A.10.036
Kjøkken
9.6 m²

(10.0 m²)

1A.10.037
Pause
19.6 m²

(15.0 m²)

1A.10.038
Kjøkken

Tekjøkken
2.3 m²

(5.0 m²)

1A.10.039
Desinfeksjon

11.1 m²
(10.0 m²)

1A.10.040
Arbeidsrom

18.1 m²
(18.0 m²)

1A.10.041
WC

Personal
4.8 m²

(2.0 m²)

1A.10.042
WC

Personal
2.8 m²

(2.0 m²)

1A.10.043
WC/dusj

5.8 m²
(5.0 m²)

1A.10.045
Kontor
9.9 m²

(9.0 m²)
1A.10.046

Observasjonsplass
34.9 m²

(32.0 m²)

1A.10.047
Undersøkelse

17.7 m²
(16.0 m²)

1A.10.048
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.049
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.050
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.051
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.052
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.053
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.054
Lager
Rent

11.2 m²
(8.0 m²)

1A.10.055
Oppstillingsplass

2.4 m²
(2.0 m²)

1A.10.056
Lager
Rent

2.9 m²
(2.0 m²)

1A.10.057
Arbeidsstasjon

19.2 m²
(14.0 m²)

2A.1.065
Undersøkelse

18.3 m²
(16.0 m²)

2A.1.066
Forrom
2.8 m²

(3.0 m²)

2A.10.003
Ekspedisjon

21.4 m²
(20.0 m²)

2A.10.007
Kopi

4.0 m²
(5.0 m²)

2A.1.001
Undersøkelse

Mottak
20.8 m²

(20.0 m²)

2A.10.017
WC

1.7 m²
(2.0 m²)

2A.10.018
WC

1.7 m²
(2.0 m²)

2A.1.002
Undersøkelse

Mottak
20.8 m²

(20.0 m²)

2A.10.024
WC

2.5 m²
(2.0 m²)

2A.10.027
WC

2.7 m²
(2.0 m²)

2A.1.003
Undersøkelse

Mottak
20.8 m²

(20.0 m²)

2A.10.038
WC
HC

5.6 m²
(5.0 m²)

2A.1.004
Undersøkelse

Mottak
20.8 m²

(20.0 m²)

2A.10.041
Pause
24.4 m²

(20.0 m²)

2A.10.048
Kjøkken

Tekjøkken
5.3 m²

(5.0 m²)

2A.10.052
Samtale
16.4 m²

(16.0 m²)

2A.10.056
Arbeidsstasjon

18.9 m²
(18.0 m²)

2A.10.064
Kontor
9.9 m²

(9.0 m²)

2A.10.072
WC

Personal
1.7 m²

(2.0 m²)

2A.1.008
WC
HC

6.7 m²
(5.0 m²)

2A.10.080
Lager
Rent

8.8 m²
(10.0 m²)

2A.1.023
Lager
Rent

16.1 m²
(20.0 m²)

2A.10.084
Lager
Rent

13.5 m²
(10.0 m²)

2A.10.087
Desinfeksjon

10.3 m²
(10.0 m²)

2A.1.009
WC
HC

5.0 m²
(5.0 m²)

2A.10.091
Medisin
11.3 m²

(10.0 m²)

2A.1.010
WC

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.1.011
WC

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.10.125
Behandling

25.4 m²
(25.0 m²)

2A.1.014
Undersøkelse

Triage
41.9 m²

(40.0 m²)

2A.1.017
WC

2.9 m²
(2.0 m²)

2A.1.018
WC
HC

5.1 m²
(5.0 m²)

2A.10.180
Undersøkelse

16.9 m²
(16.0 m²)

2A.10.181
Behandling

22.1 m²
(20.0 m²)

2A.10.182
Undersøkelse

19.8 m²
(18.0 m²)

2A.10.183
Undersøkelse

19.9 m²
(18.0 m²)

2A.10.184
Undersøkelse

20.4 m²
(18.0 m²)

2A.10.185
Undersøkelse

19.9 m²
(18.0 m²)

2A.10.186
Undersøkelse

20.8 m²
(18.0 m²)

2A.10.187
Undersøkelse

21.6 m²
(18.0 m²)

2A.10.188
Undersøkelse

20.8 m²
(18.0 m²)

2A.10.189
Behandling

24.7 m²
(25.0 m²)

2A.1.019
WC

Personal
2.0 m²

(2.0 m²)

2A.10.190
Behandling

25.1 m²
(25.0 m²)

2A.10.191
Behandling

24.3 m²
(25.0 m²)

2A.10.192
Behandling

24.7 m²
(25.0 m²)

2A.10.193
Behandling

10.2 m²
(10.0 m²)

2A.10.194
Behandling

10.2 m²
(10.0 m²)

2A.10.195
Behandling

20.4 m²
(18.0 m²)

2A.10.196
Behandling

17.9 m²
(18.0 m²)

2A.10.197
Undersøkelse

17.8 m²
(16.0 m²)

2A.10.198
Undersøkelse

16.9 m²
(16.0 m²)

2A.10.199
Behandling

Gipsing
16.9 m²

(16.0 m²)

2A.1.020
WC

Personal
2.0 m²

(2.0 m²)

2A.10.200
Behandling

Gipsing
25.4 m²

(25.0 m²)2A.10.201
Lager
Utstyr

14.2 m²
(15.0 m²)

2A.10.204
WC
HC

4.9 m²
(5.0 m²)

2A.10.205
Opphold
16.9 m²

(15.0 m²)

2A.1.021
Medisin
12.0 m²

(10.0 m²)

2A.10.210
Venteplass

2.0 m²
(3.0 m²)

2A.10.211
Venteplass

5.7 m²
(3.0 m²)

2A.10.213
Venteplass

3.2 m²
(5.0 m²)

2A.10.242
Venteplass

1.5 m²
(2.0 m²)

2A.10.218
Lager

18.5 m²
(17.0 m²)

2A.1.022
Lager
Utstyr

18.0 m²
(20.0 m²)

2A.10.239
Oppstillingsplass

Senger
2.1 m²

(8.0 m²)

2A.1.024
Avfall
7.7 m²

(8.0 m²)

2A.1.026
Lager
Bårer
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.1.027
Lager
Bårer
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.1.028
Lager
Bårer
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.1.029
Arbeidsrom

10.8 m²
(10.0 m²)

2A.1.030
Samtale
10.1 m²

(10.0 m²)

1A.10.044
Samtale
10.4 m²

(10.0 m²)

2A.1.031
Samtale
9.7 m²

(10.0 m²)

2A.1.068
Oppstillingsplass

1.3 m²
(2.0 m²)

2A.1.033
Dusj

14.8 m²
(15.0 m²)

2A.1.034
Arbeidsrom

17.3 m²
(18.0 m²)

2A.1.035
Diktering
13.1 m²

(10.0 m²)

2A.1.036
Opphold
24.6 m²

(30.0 m²)

2A.1.038
Pause
18.8 m²

(15.0 m²)

2A.1.039
Kjøkken

Tekjøkken
2.5 m²

(5.0 m²)2A.1.040
Oppstillingsplass

Senger
2.1 m²

(2.0 m²)

2A.1.041
Oppstillingsplass

Senger
2.1 m²

(2.0 m²)

2A.1.042
Oppstillingsplass

Senger
3.0 m²

(2.0 m²)

2A.1.043
Oppstillingsplass

Senger
4.3 m²

(2.0 m²)

2A.1.044
Oppstillingsplass

Senger
2.1 m²

(2.0 m²)

2A.1.045
Oppstillingsplass

Senger
4.5 m²

(2.0 m²)

2A.1.046
Oppstillingsplass

Senger
3.7 m²

(2.0 m²)

2A.1.047
Oppstillingsplass

Senger
2.1 m²

(2.0 m²)

2A.1.049
Oppstillingsplass

Akuttralle
2.0 m²

(2.0 m²)

2A.1.050
Oppstillingsplass

Akuttralle
1.2 m²

(4.0 m²)

2A.1.052
Oppstillingsplass

1.0 m²
(2.0 m²)

2A.1.054
Oppstillingsplass

0.6 m²
(2.0 m²)

2A.1.056
Kontor
10.1 m²
(9.0 m²)

2A.1.058
Samtale
9.8 m²

(12.0 m²)

2A.1.059
Traumerom

32.6 m²
(35.0 m²)

2A.1.060
Traumerom

33.2 m²
(35.0 m²)

2A.1.062
Arbeidsstasjon

11.2 m²
(10.0 m²)

2A.1.063
Oppstillingsplass

2.3 m²
(2.0 m²)

2A.11.001
Laboratorium

Gjennomlysning
41.2 m²

(40.0 m²)

2A.11.002
Manøverrom

12.4 m²
(12.0 m²)

2A.11.003
Teknisk rom

2.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.004
Oppstillingsplass

Senger
2.2 m²

(2.0 m²)

2A.11.005
Laboratorium

MR
42.1 m²

(40.0 m²)

2A.11.006
Laboratorium

MR
41.6 m²

(40.0 m²)

2A.11.007
Manøverrom

10.9 m²
(10.0 m²)

2A.11.008
Teknisk rom

10.0 m²
(10.0 m²)

2A.11.009
Teknisk rom

7.8 m²
(10.0 m²)

2A.11.010
Omkledning

2.0 m²
(2.0 m²)
2A.11.011

Omkledning
2.0 m²

(2.0 m²)

2A.11.012
Oppstillingsplass

Senger
2.3 m²

(2.0 m²)

2A.11.013
Oppstillingsplass

Senger
2.6 m²

(2.0 m²)

2A.11.015
Granskning

13.3 m²
(12.0 m²)

2A.11.017
Granskning

14.9 m²
(12.0 m²)

2A.11.018
Forberedelse

16.7 m²
(16.0 m²)

2A.11.019
Laboratorium

CT
43.0 m²

(40.0 m²)

2A.11.020
Laboratorium

CT
39.9 m²

(40.0 m²)

2A.11.021
Manøverrom

13.5 m²
(12.0 m²)

2A.11.022
Teknisk rom

6.1 m²
(6.0 m²)

2A.11.023
Teknisk rom

6.1 m²
(6.0 m²)

2A.11.024
Omkledning

2.4 m²
(2.0 m²)

2A.11.025
Omkledning

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.11.026
Granskning

14.6 m²
(18.0 m²)

2A.11.029
Forberedelse

13.0 m²
(12.0 m²)

2A.11.030
Oppstillingsplass

Senger
2.5 m²

(2.0 m²)

2A.11.031
Oppstillingsplass

Senger
3.0 m²

(2.0 m²)

2A.11.032
Venteplass

2.0 m²
(4.0 m²)

2A.11.109
Venteplass

1.7 m²
(2.0 m²)

2A.11.033
WC
HC

6.0 m²
(5.0 m²)

2A.11.034
Laboratorium

Generell røntgen
34.0 m²

(30.0 m²)

2A.11.035
Laboratorium

Generell røntgen
36.3 m²

(30.0 m²)

2A.11.036
Laboratorium

Generell røntgen
33.4 m²

(30.0 m²)

2A.11.037
Laboratorium

Generell røntgen
29.5 m²

(30.0 m²)

2A.11.038
Laboratorium

Generell røntgen
32.7 m²

(30.0 m²)

2A.11.039
Manøverrom

11.8 m²
(10.0 m²)

2A.11.040
Manøverrom

14.8 m²
(10.0 m²)

2A.11.041
Manøverrom

14.4 m²
(12.0 m²)

2A.11.044
Teknisk rom

1.9 m²
(2.0 m²)

2A.11.110
Teknisk rom

1.4 m²
(1.0 m²)

2A.11.045
Teknisk rom

2.0 m²
(3.5 m²)

2A.11.047
Omkledning

3.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.107
Omkledning

3.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.048
Omkledning

2.9 m²
(2.0 m²)

2A.11.049
Omkledning

2.9 m²
(2.0 m²)

2A.11.050
Omkledning

2.8 m²
(2.0 m²)

2A.11.051
Omkledning

2.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.052
Granskning

9.6 m²
(12.0 m²)

2A.11.106
Granskning

13.9 m²
(12.0 m²)

2A.11.055
Oppstillingsplass

Senger
2.3 m²

(2.0 m²)
2A.11.056

Oppstillingsplass
Senger
2.3 m²

(2.0 m²)

2A.11.057
Oppstillingsplass

Senger
3.6 m²

(2.0 m²)

2A.11.058
Oppstillingsplass

Senger
2.8 m²

(2.0 m²)

2A.11.059
Oppstillingsplass

2.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.061
Laboratorium
Mammografi

29.6 m²
(30.0 m²)

2A.11.062
Laboratorium
Mammografi

22.3 m²
(20.0 m²)

2A.11.063
Omkledning

2.4 m²
(2.0 m²)

2A.11.064
Omkledning

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.11.065
Samtale
12.3 m²

(10.0 m²)

2A.11.066
Laboratorium

Ultralyd
20.8 m²

(16.0 m²)

2A.11.067
Laboratorium

Ultralyd
16.2 m²

(16.0 m²)

2A.11.068
Granskning

23.5 m²
(12.0 m²)

2A.11.070
Venteplass

2.8 m²
(12.0 m²)

2A.11.108
Venteplass

6.8 m²
(5.0 m²)

2A.11.072
Ekspedisjon

26.2 m²
(28.0 m²)

2A.11.074
Kontor
11.4 m²
(6.0 m²)

2A.11.077
Kontor
10.0 m²
(9.0 m²)

2A.11.078
Venteplass

13.6 m²
(20.0 m²)

2A.11.079
WC
HC

5.2 m²
(5.0 m²)

2A.11.080
WC

2.1 m²
(2.0 m²)

2A.11.081
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.082
WC

Personal
2.1 m²

(2.0 m²)

2A.11.083
WC

Personal
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.11.084
Kjøkken

Tekjøkken
2.6 m²

(5.0 m²)

2A.11.085
Pause
19.5 m²

(15.0 m²)

2A.11.086
Demonstrasjon

35.4 m²
(30.0 m²)

2A.11.087
Kopi

4.2 m²
(5.0 m²)

2A.11.088
Lager

Forbruksvarer
10.2 m²

(10.0 m²)

2A.11.089
Lager
Utstyr

14.8 m²
(15.0 m²)

2A.11.090
Desinfeksjon

11.8 m²
(6.0 m²)

2A.11.091
Oppstillingsplass

3.1 m²
(2.0 m²)

2A.11.092
Oppstillingsplass

2.5 m²
(2.0 m²)

2A.11.093
Granskning

6.9 m²
(6.0 m²)

2A.11.094
Granskning

7.9 m²
(6.0 m²)

2A.11.095
WC

1.9 m²
(2.0 m²)

2A.11.096
Lager

13.1 m²
(18.0 m²)

2A.11.097
WC

1.5 m²
(2.0 m²)

2A.11.098
Samtale
12.6 m²

(10.0 m²)

2A.11.099
Manøverrom

16.9 m²
(12.0 m²)

2A.11.100
Manøverrom

11.4 m²
(10.0 m²)

2A.11.101
Manøverrom

11.9 m²
(10.0 m²)

2A.11.102
Manøverrom

14.7 m²
(10.0 m²)

2A.11.103
WC
HC

5.5 m²
(5.0 m²)

2A.11.104
Avfall
8.5 m²

(8.0 m²)

3.2.001
Lager

Utpakking
55.6 m²

(55.0 m²)

3.2.002
Sykehusekspedisjon

110.1 m²
(90.0 m²)

3.2.005
Laboratorium

24.4 m²
(20.0 m²)

3.2.007
Laboratorium

Steril produksjon
29.6 m²

(20.0 m²)

3.2.008
Produksjonsstøtte

62.4 m²
(40.0 m²)

3.2.009
Sluse
7.6 m²

(10.0 m²)

2A.10.261
Avfall
8.1 m²

(8.0 m²)

3.2.011
Lager
5.5 m²

(5.0 m²)

3.2.032
Lager
5.8 m²

(5.0 m²)

3.2.033
Lager
Rent

15.4 m²
(15.0 m²)

3.2.012
Apotekutsalg

112.4 m²
(125.0 m²)

3.2.013
Samtale
8.0 m²

(6.0 m²)

3.2.014
Arbeidsrom

16.3 m²
(15.0 m²)

3.2.015
Kontor
11.7 m²
(9.0 m²)

3.2.017
Kontor
11.7 m²
(6.0 m²)

3.2.030
Kontor
8.5 m²

(9.0 m²)

3.2.031
Kontor
8.1 m²

(9.0 m²)

3.2.019
WC
HC

4.8 m²
(5.0 m²)

3.2.020
Arbeidsrom

16.1 m²
(15.0 m²)

3.2.021
Pause
27.3 m²

(25.0 m²)

3.2.024
WC

Personal
2.8 m²

(2.0 m²)

3.2.029
Kontor
9.2 m²

(9.0 m²)

3.2.027
Kopi

4.9 m²
(5.0 m²)

3.2.028
Kjøkken

Tekjøkken
4.0 m²

(5.0 m²)

3.4.001
Prøvetaking

10.9 m²
(10.0 m²)

3.4.002
Prøvetaking

8.5 m²
(10.0 m²)

3.4.003
Prøvetaking

10.9 m²
(10.0 m²)

3.4.005
Laboratorium

11.7 m²
(10.0 m²)

3.4.006
WC
HC

5.2 m²
(5.0 m²)

3.7.001
Lager
Bårer
9.0 m²

(12.0 m²)

5.6.004
Møte

21.8 m²
(20.0 m²)

5.6.010
Møte

19.9 m²
(20.0 m²)

5.6.013
Møte

15.9 m²
(20.0 m²)

5.6.020
Kopi

4.5 m²
(5.0 m²)

5.6.145
Kontor
20.6 m²

(36.0 m²)

5.6.146
Kontor
20.9 m²

(36.0 m²)

5.6.169
Stillerom

5.9 m²
(5.0 m²)

5.6.183
Stillerom

5.1 m²
(5.0 m²)

5.6.202
Kontor
12.0 m²

(12.0 m²)

5.6.210
Kontor
30.3 m²

(36.0 m²)

5.6.219
Kontor
12.0 m²

(12.0 m²)

6.5.001
Kantine
250.5 m²

(187.5 m²)

6.5.002
Anretning

34.1 m²
(15.0 m²)

6.5.003
Kjøkken
30.6 m²

(10.0 m²)

6.5.004
Oppvask
16.4 m²

(10.0 m²)

6.5.006
WC

Pårørende
1.8 m²

(2.0 m²)

6.5.007
WC

Pårørende
1.7 m²

(2.0 m²)

6.5.008
WC
HC

5.2 m²
(5.0 m²)

6.5.009
Lager
Kjøl

4.3 m²
(5.0 m²)

7.3.001
Lager

Disponibelt
45.0 m²

(45.0 m²)

7.6.001
Kontor
9.7 m²

(9.0 m²)

7.6.003
Ekspedisjon

20.2 m²
(20.0 m²)

7.6.004
Vestibyle
114.0 m²

(100.0 m²)

8.5.001
Auditorium

168.6 m²
(160.0 m²)

8.5.008
WC

Pårørende
1.7 m²

(5.0 m²)

8.5.016
Grupperom

18.4 m²
(20.0 m²)

8.5.018
Grupperom

18.8 m²
(20.0 m²)

10.1.247
Forrom
15.1 m²
(0.0 m²)

5.6.106
Kontor
12.0 m²

(12.0 m²)

9009

9009

9010

9010

5.6.142
Kontor
37.0 m²

(36.0 m²)

5.6.204
Kontor
12.0 m²

(12.0 m²)

KONTOR 2A.1.057
Lager

Beredskap
10.1 m²

(10.0 m²)

5.6.229
Kontor
11.4 m²
(0.0 m²)

5.6.230
Kontor
23.5 m²
(0.0 m²)

Luftinntakstårn

10.1.003
Korridor
27.3 m²
(0.0 m²)

9.2.018
Ventilasjonssjakt

9.4 m²
(0.0 m²)

9.2.022
Ventilasjonssjakt

12.3 m²
(0.0 m²)

9.1.017
IKT rom

Kommunikasjonsrom
18.6 m²
(0.0 m²)

9.2.026
Ventilasjonssjakt

12.0 m²
(0.0 m²)

9.2.287
Teknisk sjakt

7.7 m²
(0.0 m²)

9.2.032
Ventilasjonssjakt

8.3 m²
(0.0 m²)

9.2.027
Ventilasjonssjakt

11.4 m²
(0.0 m²)

9.2.341
Teknisk sjakt

9.8 m²
(0.0 m²)

9.1.014
IKT rom

Kommunikasjonsrom
11.6 m²
(0.0 m²)

9.2.033
Ventilasjonssjakt

12.0 m²
(0.0 m²)

9.2.035
Rørsjakt
3.3 m²

(0.0 m²)

9.2.030
Ventilasjonssjakt

12.4 m²
(0.0 m²)

9.1.002
IKT rom

Kommunikasjonsrom
12.4 m²
(0.0 m²)

9.1.076
Teknisk rom

12.9 m²
(0.0 m²)

9.2.028
Ventilasjonssjakt

14.3 m²
(0.0 m²)

9.2.004
Rørsjakt
3.8 m²

(0.0 m²)

9.2.024
Ventilasjonssjakt

11.4 m²
(0.0 m²)

9.2.034
Ventilasjonssjakt

12.7 m²
(0.0 m²)

9.2.020
Ventilasjonssjakt

1.4 m²
(0.0 m²)

9.1.085
Teknisk rom

10.1 m²
(0.0 m²)

9.1.088
Teknisk rom

7.6 m²
(0.0 m²)

9.2.288
Teknisk sjakt

8.4 m²
(0.0 m²)

9.2.029
Ventilasjonssjakt

11.2 m²
(0.0 m²)

9.2.031
Ventilasjonssjakt

8.9 m²
(0.0 m²)

10.1.267
Oppstillingsplass

14.1 m²
(0.0 m²)

10.1.266
Oppstillingsplass

13.9 m²
(0.0 m²)

9.2.025
Ventilasjonssjakt

11.3 m²
(0.0 m²)

6.4.025
WC

Personal
1.7 m²

(2.0 m²)

ÅPENT NED

ÅPENT OPP

INNGANG

9.2.021
Ventilasjonssjakt

8.9 m²
(0.0 m²)

PAUSE

2A.1.025
Lager
Bårer
2.8 m²

(2.0 m²)

11.7.001
Saneringsenhet

36.8 m²
(0.0 m²)

9.2.023
Ventilasjonssjakt

11.7 m²
(0.0 m²)

5.6.158
Stillerom

4.3 m²
(5.0 m²)

br
an

ng
ar

di
n

5.6.121
Kontor
16.2 m²

(24.0 m²)

10.1.127
Korridor
87.6 m²
(0.0 m²)

miljøstasjon

10.1.248
Forrom
4.1 m²

(0.0 m²)

10.1.004
Korridor
40.6 m²
(0.0 m²)

9.1.180
Teknisk rom

1.0 m²
(0.0 m²)

9.1.179
Teknisk rom

0.9 m²
(0.0 m²)

9.1.175
Teknisk rom

0.7 m²
(0.0 m²)

9.1.174
Teknisk rom

0.9 m²
(0.0 m²)

9.1.148
Teknisk rom

0.8 m²
(0.0 m²)

10.1.237
Vestibyle
98.1 m²
(0.0 m²)

10.1.070
Korridor
131.5 m²
(0.0 m²)

10.1.128
Korridor
22.3 m²
(0.0 m²)

10.1.123
Korridor
79.4 m²
(0.0 m²)

10.1.293
Vindfang
23.9 m²
(0.0 m²)

10.1.075
Korridor
59.4 m²
(0.0 m²)

10.1.124
Korridor
32.0 m²
(0.0 m²)

10.1.125
Korridor
68.0 m²
(0.0 m²)

10.1.120
Korridor
112.7 m²
(0.0 m²)

10.1.126
Korridor
96.6 m²
(0.0 m²)

10.1.119
Korridor
87.2 m²
(0.0 m²)

10.1.133
Korridor
19.9 m²
(0.0 m²)

9.2.405
Teknisk sjakt

0.5 m²
(0.0 m²)

2A.10.241
Venteplass

15.0 m²
(15.0 m²)

10.2.057
Heis

Heis 3-Person
5.1 m²

(0.0 m²)

?
?
?
?

(?)

Lager Automatmin 3500 h

2A.1.067
WC
HC

5.2 m²
(5.0 m²)

5.6.222
Stillerom

4.0 m²
(5.0 m²)

10.1.142
Korridor
20.0 m²
(0.0 m²)

6000

80
00

2A.10.244
Venteplass

3.0 m²
(2.0 m²)

6007

6007

6008

6008

6009

6009

10.1.265
Forrom
4.6 m²

(0.0 m²)

7.6.x01
Lekekrok-NY

5.6 m²

9.1.181
Teknisk rom

Tavlerom
8.8 m²

(0.0 m²)

2A.10.243
Venteplass

1.3 m²
(2.0 m²)

10.1.141
Korridor
68.5 m²
(0.0 m²)

10.1.260
Bro

134.8 m²
(0.0 m²)

10.1.136
Korridor
20.2 m²
(0.0 m²)

10.1.121
Korridor
35.1 m²
(0.0 m²)

10.1.135
Korridor
11.9 m²
(0.0 m²)

10.2.041
Heis

12.3 m²
(0.0 m²)

9.2.005
Rørsjakt
3.0 m²

(0.0 m²)
10.2.042

Heis
12.2 m²
(0.0 m²)

10.2.055
Heis

12.2 m²
(0.0 m²)

3.2.034
Stillerom

5.2 m²
(5.0 m²)

10.1.251
Korridor
29.7 m²
(0.0 m²)

6.5.xxx
Lager Frys NY

4.6 m²

10.1.270
Korridor
114.2 m²
(0.0 m²)

1A.10.019
WC

2.6 m²
(2.0 m²)

10.1.294
Vindfang
25.6 m²
(0.0 m²)

10.1.279
Korridor
12.0 m²
(0.0 m²)

Vogn akutt

6038

6038

6039

6039

6040

6040

6041

6041

2A.1.069
Oppstillingsplass

4.6 m²
(4.0 m²)

7.3.xxx
WC Personal NY

1.7 m²

9.1.237
Teknisk rom

Rørpost
0.8 m²

(0.0 m²)

9.1.x71
Avfallssug-NY

0.6 m²

9.1.238
Teknisk rom

Rørpost
0.6 m²

(0.0 m²)

9.1.x75
Avfallssug-NY

0.8 m²

1A.9.332
Lager
Utstyr
7.9 m²

(10.0 m²)

1A.9.x42
Opphold-NY

3.6 m²
(0.0 m²)

1A.9.x39
Lager
Utstyr
4.5 m²

(10.0 m²)

1A.9.461
Forrom
4.5 m²

(3.0 m²)

11.1.003
Lager
3.9 m²

(10.0 m²)

4.10.019
Dusj

3.9 m²
(2.0 m²)

4.10.027
Garderobe

3.9 m²
(5.0 m²)

4.10.034
Sluse
3.9 m²

(0.0 m²)

2A.1.032
Desinfeksjon

10.6 m²
(10.0 m²)

2A.10.035
WC
HC

5.1 m²
(5.0 m²)

1495

1505

Respekt avstand1500mm Robot skal kobles på rørpost

3.2.012, 3.2.013,3.2.014 - merk transportbånd fra lagerautomat i publikumutsalg til samtalerom og arbeidsrom. 
Må på plass før himling.

5.6.148
Kontor
18.2 m²

(36.0 m²)

15
00

15
00

6.4.x01
Forrom WC-NY

1.5 m²

10.1.006
Korridor
84.9 m²
(0.0 m²)

5.6.161
Stillerom

6.4 m²
(5.0 m²)

2A.10.x01
WC NY
1.7 m²

5.6.053
Kontor
12.1 m²
(9.0 m²)

9.1.129
Teknisk rom

Tavlerom
0.8 m²

(0.0 m²)

5.6.x09
Stillerom NY

3.0 m²

10.1.xxx
Korridor NY

16.1 m²
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