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R

Eks kabel frakobles i mast og isoleres i grøft 
endres til utkoblet

R

R

R

Forslag plassering foran 4. søyle på bygning.
R

Nye Gatelyskabler
TXXI-RL 5G25 Al legges i 75mm rør
Cu wire 25mm2 parallellføres i grøft
Varselnett før overdekning

R

Ny Tilknytningskabel
TFXP 4G95 Al
Cu wire 50mm2
Kabeldekkbord før overdekning

R: Eks. Armaturer, master, fundament,
kabler rives om
ikke annet er kommentert

R

R

R

R

R

Eks. LS-skap S40525 400V TN-C

Eks. Mast og armatur rives
Eks. Kabel som går inn i Gjesdalsgata rives. 
De andre Eks. kabler inn og ut av mast skjøtes sammen
. 

Ny tennsone etableres

R

Eks. Mast og armatur rives
Eks. Kabel som går inn i Krossgata rives. 
De andre Eks. kabler inn og ut av mast skjøtes sammen
. 

Eks kabel frakobles i mast og isoleres i grøft 
endres til utkoblet

R

R

Eks kabel isoleres i grøft 
og endres til utkoblet
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GatelysMaster
Mastetype

! Gatelysskap 1103-B0031 TN-C-S 400V 1400x1000x400 RAL 6009 (1)

! 1000mm/7m/Philips BRS561 FG T15 1 xLED104-4S/830 DM33 RAL 6009 (18)

! 1000mm/6m/BRS561 FG T15 1 xLED56-4S/830 DM32 RAL6009 (2)


