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Antall sluk i gulv- dRofuskr

1

10.2.071
Trapperom

18.8 m²
(0.0 m²)

10.2.073
Trapperom

19.0 m²
(0.0 m²)

10.2.068
Trapperom

18.7 m²
(0.0 m²)

10.2.069
Trapperom

19.3 m²
(0.0 m²) 10.2.072

Trapperom
18.7 m²
(0.0 m²)

10.2.075
Trapperom

18.2 m²
(0.0 m²)

10.2.040
Heis

4.5 m²
(0.0 m²)

10.2.056
Heis

4.5 m²
(0.0 m²)

10.2.074
Trapperom

18.2 m²
(0.0 m²)

10.1.002
Korridor
106.5 m²
(0.0 m²)

10.1.009
Korridor
13.9 m²
(0.0 m²)

10.1.008
Korridor
54.9 m²
(0.0 m²)

10.1.011
Korridor
231.4 m²
(0.0 m²)

10.2.070
Trapperom

68.5 m²
(0.0 m²)

10.1.013
Korridor
95.1 m²
(0.0 m²)

10.1.012
Korridor
91.8 m²
(0.0 m²)

10.1.015
Korridor
99.1 m²
(0.0 m²)

10.1.250
Forrom
13.5 m²
(0.0 m²)

10.1.249
Forrom
14.5 m²
(0.0 m²)

10.1.010
Korridor
25.7 m²
(0.0 m²)

10.1.017
Korridor
28.1 m²
(0.0 m²)

10.1.014
Korridor
24.0 m²
(0.0 m²)

10.2.053
Heis

12.2 m²
(0.0 m²)

10.2.044
Heis

12.2 m²
(0.0 m²)

10.1.016
Korridor
95.0 m²
(0.0 m²)

10.1.115
Korridor
101.9 m²
(0.0 m²)

1A.10.001
Arbeidsrom

12.9 m²
(10.0 m²)

1A.10.002
Møte

12.9 m²
(12.0 m²)

1A.10.003
Observasjonsplass

3 plasser
34.5 m²

(30.0 m²)

1A.10.004
Sengerom
Standard
16.1 m²

(16.0 m²)

1A.10.005
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.006
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.007
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.008
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.009
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.010
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.011
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.012
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.013
Sengerom
Standard
13.1 m²

(13.0 m²)

1A.10.014
Sengerom
Standard
12.5 m²

(13.0 m²)

1A.10.015
Sengerom
Standard
16.1 m²

(16.0 m²)

1A.10.020
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.021
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.022
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.023
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.024
WC/dusj

5.1 m²
(5.0 m²)1A.10.025

Isolat
Kontaktsmitte
sengerom XL

16.6 m²
(18.0 m²)

1A.10.026
Isolat

Kontaktsmitte
sengerom XL

16.6 m²
(18.0 m²)

1A.10.027
Forrom

Kontaktsmitte
4.7 m²

(4.0 m²)

1A.10.028
Forrom

Kontaktsmitte
4.7 m²

(4.0 m²)

1A.10.029
WC/dusj

M dekontaminator
7.1 m²

(8.0 m²)

1A.10.030
WC/dusj

M dekontaminator
7.1 m²

(8.0 m²)

1A.10.031
Medisin
11.1 m²

(10.0 m²)

1A.10.033
Lager
Utstyr

15.5 m²
(20.0 m²)

1A.10.034
Lager
Rent

10.4 m²
(8.0 m²)

1A.10.035
Opphold

Spiserom/opphold
18.1 m²

(15.0 m²)

1A.10.036
Kjøkken
9.7 m²

(10.0 m²)

1A.10.037
Pause
19.3 m²

(15.0 m²)

1A.10.038
Kjøkken

Tekjøkken
2.4 m²

(5.0 m²)

1A.10.039
Desinfeksjon

11.1 m²
(10.0 m²)

1A.10.040
Arbeidsrom

16.9 m²
(18.0 m²)

1A.10.041
WC

Personal
4.8 m²

(2.0 m²)

1A.10.042
WC

Personal
2.9 m²

(2.0 m²)

1A.10.043
WC/dusj

5.1 m²
(5.0 m²)

1A.10.045
Kontor
Leder

11.7 m²
(9.0 m²) 1A.10.046

Observasjonsplass
3 plasser
34.5 m²

(32.0 m²)

1A.10.047
Undersøkelse

15.4 m²
(16.0 m²)

1A.10.048
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.049
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.050
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.051
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.052
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.053
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

1A.10.054
Lager
Rent

9.8 m²
(8.0 m²)1A.10.055

Oppstillingsplass
3.0 m²

(2.0 m²)
1A.10.056

Lager
Rent

2.2 m²
(2.0 m²)

1A.10.057
Arbeidsstasjon

15.0 m²
(14.0 m²)

2A.1.065
Undersøkelse

17.7 m²
(16.0 m²)

2A.1.066
Forrom

kontaktsmitte
2.8 m²

(3.0 m²)

2A.10.003
Ekspedisjon

Felles
21.1 m²

(20.0 m²)

2A.10.007
Kopi

Felles
4.5 m²

(5.0 m²)

2A.1.001
Undersøkelse

Mottak
UB

20.2 m²
(20.0 m²)

2A.10.017
WC

Felles
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.10.018
WC

Felles
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.1.002
Undersøkelse

Mottak
UB

20.2 m²
(20.0 m²)

2A.10.024
WC

Felles
2.5 m²

(2.0 m²)

2A.10.027
WC

Felles
2.7 m²

(2.0 m²)

2A.1.003
Undersøkelse

Mottak
UB

20.2 m²
(20.0 m²)

2A.10.038
WC
HC

Felles
5.3 m²

(5.0 m²)

2A.1.004
Undersøkelse

Mottak
UB

20.2 m²
(20.0 m²)

2A.10.041
Pause

Felles teamrom
24.2 m²

(20.0 m²)

2A.10.048
Kjøkken

Tekjøkken
Felles
5.1 m²

(5.0 m²)

2A.10.052
Samtale
Felles

16.1 m²
(16.0 m²)

2A.10.056
Arbeidsstasjon

Teamkontor
18.5 m²

(18.0 m²)

2A.10.064
Kontor

Enhetsledere, felles
9.7 m²

(9.0 m²)

2A.10.072
WC

Personal
Felles
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.1.008
WC
HC

6.7 m²
(5.0 m²)

2A.10.080
Lager
Rent

Felles
9.7 m²

(10.0 m²)

2A.1.023
Lager
Rent

16.9 m²
(20.0 m²)

2A.10.084
Lager
Rent

Felles
12.7 m²

(10.0 m²)

2A.10.087
Desinfeksjon

Felles
9.6 m²

(10.0 m²)

2A.1.009
WC
HC

5.1 m²
(5.0 m²)

2A.10.091
Medisin
Felles

10.1 m²
(10.0 m²)

2A.1.010
WC

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.1.011
WC

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.1.014
Undersøkelse

Triage
4+ plasser

41.8 m²
(40.0 m²)

2A.1.017
WC

4.1 m²
(2.0 m²)

2A.1.018
WC
HC

5.1 m²
(5.0 m²)

2A.10.180
Undersøkelse

ORT
16.4 m²

(16.0 m²)

2A.10.181
Behandling

ORT
20.6 m²

(20.0 m²)

2A.10.182
Undersøkelse

ØYE, gen, 5 meter
19.9 m²

(18.0 m²)

2A.10.183
Undersøkelse

ØYE, gen, 5 meter
20.0 m²

(18.0 m²)

2A.10.184
Undersøkelse

ØYE, gen, 5 meter
20.2 m²

(18.0 m²)

2A.10.185
Undersøkelse

ØYE, gen, 5 meter
20.0 m²

(18.0 m²)

2A.10.186
Undersøkelse

ØYE, gen, 5 meter
20.5 m²

(18.0 m²)

2A.10.187
Undersøkelse

ØYE, gen, 5 meter
21.4 m²

(18.0 m²)

2A.10.188
Undersøkelse

ØYE, gen, 5 meter
20.5 m²

(18.0 m²)2A.10.189
Behandling

ØYE, Skiftestue
24.7 m²

(25.0 m²)

2A.1.019
WC

Personal
2.0 m²

(2.0 m²)

2A.10.190
Behandling

ØYE, Skiftestue
24.9 m²

(25.0 m²)

2A.10.191
Behandling

ØYE, Fundusfoto, oct
24.1 m²

(25.0 m²)

2A.10.192
Behandling

ØYE, Perimetri
24.3 m²

(25.0 m²)

2A.10.193
Behandling

ØYE, Laserrom
10.1 m²

(10.0 m²)

2A.10.194
Behandling

ØYE, Laserrom
10.1 m²

(10.0 m²)

2A.10.195
Behandling

ØYE, Ortoptist
20.2 m²

(18.0 m²)

2A.10.196
Behandling

ØYE, IOL master, autorefraktor mm
17.6 m²

(18.0 m²)

2A.10.197
Undersøkelse

SKPL
17.8 m²

(16.0 m²)

2A.10.198
Undersøkelse

SKPL
16.4 m²

(16.0 m²)

2A.10.199
Behandling

Gipsing
SKPL

16.4 m²
(16.0 m²)

2A.1.020
WC

Personal
2.0 m²

(2.0 m²)

2A.10.201
Lager
Utstyr
SKPL

15.4 m²
(15.0 m²)

2A.10.204
WC
HC

SKPL/felles
5.1 m²

(5.0 m²)

2A.10.205
Opphold

SKPL Venteplasser
16.9 m²

(15.0 m²)

2A.1.021
Medisin
11.1 m²

(10.0 m²)

2A.10.210
Venteplass

Felles
2.0 m²

(3.0 m²)

2A.10.211
Venteplass

Felles
7.2 m²

(3.0 m²)

2A.10.213
Venteplass

Felles
3.9 m²

(5.0 m²)

2A.10.242
Venteplass

1.5 m²
(0.0 m²)

2A.10.218
Lager
SKPL

16.6 m²
(17.0 m²)

2A.1.022
Lager
Utstyr

18.2 m²
(20.0 m²)

2A.10.239
Oppstillingsplass

Senger
SKPL
4.0 m²

(8.0 m²)

2A.1.024
Avfall
8.0 m²

(8.0 m²)

2A.1.026
Lager
Bårer
2.3 m²

(2.0 m²)

2A.1.027
Lager
Bårer
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.1.028
Lager
Bårer
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.1.029
Arbeidsrom

Arbeidsbase for personalet
10.8 m²

(10.0 m²)

2A.1.030
Samtale
10.0 m²

(10.0 m²)

1A.10.044
Samtale
10.3 m²

(10.0 m²)

2A.1.031
Samtale
9.4 m²

(10.0 m²)

2A.1.032
Desinfeksjon

9.7 m²
(10.0 m²)

2A.1.033
Dusj

14.3 m²
(15.0 m²)

2A.1.034
Arbeidsrom

17.4 m²
(18.0 m²)

2A.1.035
Diktering
13.6 m²

(10.0 m²)

2A.1.036
Opphold

Venteplasser
26.1 m²

(30.0 m²)

2A.1.038
Pause

18.3 m²
(15.0 m²)

2A.1.039
Kjøkken

Tekjøkken
2.4 m²

(5.0 m²)2A.1.040
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

2.1 m²
(2.0 m²)

2A.1.041
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

2.1 m²
(2.0 m²)

2A.1.042
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

3.0 m²
(2.0 m²)

2A.1.043
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

2.1 m²
(2.0 m²)

2A.1.044
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

2.5 m²
(2.0 m²)

2A.1.045
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

4.5 m²
(2.0 m²)

2A.1.046
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

3.8 m²
(2.0 m²)

2A.1.047
Oppstillingsplass

Senger
evt bårer

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.1.049
Oppstillingsplass

Akuttralle
1.8 m²

(2.0 m²)

2A.1.050
Oppstillingsplass

Akuttralle
1.8 m²

(4.0 m²)

2A.1.052
Oppstillingsplass

Blodgassapp
1.2 m²

(2.0 m²)

2A.1.054
Oppstillingsplass

Varmeskap
4.8 m²

(4.0 m²)

2A.1.056
Kontor
Leder
9.8 m²

(9.0 m²)

2A.1.057
Lager

Beredskap
til sanering

9.6 m²
(10.0 m²)

2A.1.058
Samtale
10.0 m²

(12.0 m²)
2A.1.062

Arbeidsstasjon
akuttmottakets komandosentral

11.2 m²
(10.0 m²)

2A.1.063
Oppstillingsplass
Ambulansebårer

2.5 m²
(2.0 m²)

2A.11.002
Manøverrom

12.1 m²
(12.0 m²)

2A.11.xxxxxx
Radiologi-NY

2.4 m²
(0.0 m²)

2A.11.004
Oppstillingsplass

Senger
2.1 m²

(2.0 m²)

2A.11.007
Manøverrom

10.6 m²
(10.0 m²)

2A.11.008
Teknisk rom

Datarom
9.8 m²

(10.0 m²)

2A.11.009
Teknisk rom

Datarom
7.8 m²

(10.0 m²)

2A.11.010
Omkledning

2.0 m²
(2.0 m²)
2A.11.011

Omkledning
2.0 m²

(2.0 m²)

2A.11.012
Oppstillingsplass

Senger
2.7 m²

(2.0 m²)

2A.11.013
Oppstillingsplass

Senger
2.7 m²

(2.0 m²)

2A.11.015
Granskning

14.2 m²
(12.0 m²)

2A.11.017
Granskning

14.3 m²
(12.0 m²)

2A.11.018
Forberedelse

Anestesi
16.7 m²

(16.0 m²)

2A.11.021
Manøverrom

13.5 m²
(12.0 m²)

2A.11.022
Teknisk rom

Datarom
6.1 m²

(6.0 m²)

2A.11.023
Teknisk rom

Datarom
6.1 m²

(6.0 m²)

2A.11.024
Omkledning

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.11.025
Omkledning

2.3 m²
(2.0 m²)

2A.11.026
Granskning

14.6 m²
(18.0 m²)

2A.11.029
Forberedelse

til forberedelse us
12.9 m²

(12.0 m²)

2A.11.030
Oppstillingsplass

Senger
2.3 m²

(2.0 m²)

2A.11.031
Oppstillingsplass

Senger
3.5 m²

(2.0 m²)

2A.11.032
Venteplass

2.2 m²
(4.0 m²)

2A.11.109
Venteplass

2.1 m²
(0.0 m²)

2A.11.033
WC
HC

5.9 m²
(5.0 m²)

2A.11.039
Manøverrom

14.5 m²
(10.0 m²)

2A.11.040
Manøverrom

11.3 m²
(10.0 m²)

2A.11.041
Manøverrom

13.5 m²
(12.0 m²)

2A.11.044
Teknisk rom

Datarom
2.0 m²

(3.0 m²)

2A.11.xxxx
Røntgen-NY

3.9 m²
(0.0 m²)

2A.11.045
Teknisk rom

Datarom
4.5 m²

(4.5 m²)

2A.11.047
Omkledning

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.11.107
Omkledning

3.1 m²
(2.0 m²)

2A.11.048
Omkledning

2.3 m²
(2.0 m²)

2A.11.049
Omkledning

2.3 m²
(2.0 m²)

2A.11.050
Omkledning

2.8 m²
(2.0 m²)

2A.11.051
Omkledning

2.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.052
Granskning

9.9 m²
(12.0 m²)

2A.11.106
Granskning

13.5 m²
(12.0 m²)

2A.11.055
Oppstillingsplass

Senger
2.3 m²

(2.0 m²)2A.11.056
Oppstillingsplass

Senger
2.9 m²

(2.0 m²)

2A.11.057
Oppstillingsplass

Senger
2.9 m²

(2.0 m²)

2A.11.058
Oppstillingsplass

Senger
2.5 m²

(2.0 m²)

2A.11.059
Oppstillingsplass

2.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.063
Omkledning

2.4 m²
(2.0 m²)

2A.11.064
Omkledning

2.4 m²
(2.0 m²)

2A.11.065
Samtale
11.9 m²

(10.0 m²)

2A.11.066
Laboratorium

Ultralyd
20.3 m²

(16.0 m²)

2A.11.067
Laboratorium

Ultralyd
16.9 m²

(16.0 m²)

2A.11.068
Granskning

inkl registrering
22.6 m²

(12.0 m²)

2A.11.070
Venteplass

3.1 m²
(12.0 m²)

2A.11.108
Venteplass

6.8 m²
(0.0 m²)

2A.11.072
Ekspedisjon

25.5 m²
(28.0 m²)

2A.11.074
Kontor

tidsbooking etc
9.8 m²

(6.0 m²)

2A.11.077
Kontor
leder

9.8 m²
(9.0 m²)

2A.11.078
Venteplass

13.6 m²
(20.0 m²)

2A.11.079
WC
HC

5.2 m²
(5.0 m²)

2A.11.080
WC

1.7 m²
(2.0 m²)

2A.11.081
WC

2.2 m²
(2.0 m²)

2A.11.082
WC

Personal
1.7 m²

(2.0 m²)

2A.11.083
WC

Personal
1.9 m²

(2.0 m²)

2A.11.084
Kjøkken

Tekjøkken
2.4 m²

(5.0 m²)

2A.11.085
Pause
19.0 m²

(15.0 m²)

2A.11.086
Demonstrasjon

Møterom
33.8 m²

(30.0 m²)

2A.11.087
Kopi

4.2 m²
(5.0 m²)

2A.11.088
Lager

Forbruksvarer
10.2 m²

(10.0 m²)

2A.11.089
Lager
Utstyr

15.0 m²
(15.0 m²)

2A.11.090
Desinfeksjon

Lite
11.9 m²
(6.0 m²)

2A.11.091
Oppstillingsplass

Røntgenutstyr
3.2 m²

(2.0 m²)

2A.11.092
Oppstillingsplass

Røntgenutstyr
2.5 m²

(2.0 m²)

2A.11.093
Granskning

teleradiologi/demo
6.1 m²

(6.0 m²)

2A.11.094
Granskning

teleradiologi/demo
7.4 m²

(6.0 m²)

2A.11.095
WC

1.9 m²
(2.0 m²)

2A.11.096
Lager

13.1 m²
(18.0 m²)

2A.11.097
WC

2.0 m²
(2.0 m²)

2A.11.098
Samtale
11.5 m²

(10.0 m²)

2A.11.099
Manøverrom

17.0 m²
(12.0 m²)

2A.11.100
Manøverrom

11.5 m²
(10.0 m²)

2A.11.101
Manøverrom

12.1 m²
(10.0 m²)

2A.11.102
Manøverrom

14.3 m²
(10.0 m²)

2A.11.103
WC
HC

5.1 m²
(5.0 m²)

2A.11.104
Avfall
8.0 m²

(8.0 m²)

3.2.001
Lager

Utpakking
Varemottak

35.3 m²
(55.0 m²)

3.2.002
Sykehusekspedisjon

121.5 m²
(90.0 m²)

3.2.005
Laboratorium

Cytotstatikaproduksjon
23.2 m²

(20.0 m²)

3.2.007
Laboratorium

Steril produksjon
Antibiotika, TPN og smertekassetter

29.6 m²
(20.0 m²)

3.2.008
Produksjonsstøtte

62.8 m²
(40.0 m²)

3.2.009
Sluse

Steril produksjon
7.6 m²

(10.0 m²)

3.2.010
Avfall
8.2 m²

(8.0 m²)

3.2.011
Lager

Miljøkontroll, Til bl.a. varmeskap
7.0 m²

(5.0 m²)

3.2.032
Lager

Vask/dyrk
5.1 m²

(5.0 m²)

3.2.033
Lager

15.9 m²
(15.0 m²)

3.2.012
Apotekutsalg

inkl vareautomat
111.2 m²

(125.0 m²)

3.2.013
Samtale

Lukket reseptur
8.5 m²

(6.0 m²)

3.2.014
Arbeidsrom
Bakreseptur

15.9 m²
(15.0 m²)

3.2.015
Kontor

2 pl
11.6 m²
(9.0 m²)

3.2.016
Lager

Forbruksvarer
21.1 m²
(0.0 m²)

3.2.017
Kontor
10.8 m²
(6.0 m²)

3.2.030
Kontor
8.6 m²

(9.0 m²)

3.2.031
Kontor
12.8 m²
(9.0 m²)

3.2.019
WC
HC

4.7 m²
(5.0 m²)

3.2.020
Arbeidsrom

5 Arbeidsplasser
15.8 m²

(15.0 m²)

3.2.021
Pause

møterom
25.9 m²

(25.0 m²)

3.2.024
WC

Personal
3.0 m²

(2.0 m²)

3.2.026
Garderobe
30 plasser

9.1 m²
(10.0 m²)

3.2.027
Kopi

4.9 m²
(5.0 m²)

3.2.028
Kjøkken

Tekjøkken
4.4 m²

(5.0 m²)

3.4.001
Prøvetaking

10.8 m²
(10.0 m²)

3.4.002
Prøvetaking

8.5 m²
(10.0 m²)

3.4.003
Prøvetaking

10.8 m²
(10.0 m²)

3.4.005
Laboratorium
Prøvetaking

11.3 m²
(10.0 m²)3.4.006

WC
HC

5.2 m²
(5.0 m²)

3.7.001
Lager
Bårer

båre/bekledning/utstyr i akutt
9.0 m²

(12.0 m²)

5.6.004
Møte

standard
19.0 m²

(20.0 m²)

5.6.010
Møte

standard
20.1 m²

(20.0 m²)

5.6.013
Møte

standard
15.0 m²

(20.0 m²)

5.6.020
Kopi

5.1 m²
(5.0 m²)

5.6.142
Kontor

Teamkontor 6 pl
36.4 m²

(36.0 m²)

5.6.145
Kontor

Teamkontor 6 pl
19.9 m²

(36.0 m²)

5.6.146
Kontor

Teamkontor 6 pl
20.7 m²

(36.0 m²)

5.6.169
Stillerom

5.7 m²
(5.0 m²)

5.6.183
Stillerom

4.1 m²
(5.0 m²)

5.6.199
WC

Personal
Psyk
2.2 m²

(2.0 m²)

5.6.202
Kontor

2 plasser
12.2 m²

(12.0 m²)

5.6.204
Kontor

2 pl
12.2 m²

(12.0 m²)

5.6.210
Kontor

Teamkontor 6 pl
31.3 m²

(36.0 m²)

5.6.219
Kontor

Teamkontor 2 pl
12.2 m²

(12.0 m²)

6.5.001
Kantine

150 plasser
242.9 m²

(187.5 m²)

6.5.002
Anretning

19.6 m²
(15.0 m²)

6.5.003
Kjøkken
Kantine
14.9 m²

(10.0 m²)

6.5.004
Oppvask
19.9 m²

(10.0 m²)

6.5.005
Ammerom

Ansatte/besøkende
7.6 m²

(10.0 m²)

6.5.006
WC

Pårørende
2.2 m²

(2.0 m²)

6.5.007
WC

Pårørende
1.9 m²

(2.0 m²)

6.5.008
WC
HC

5.2 m²
(5.0 m²)

6.5.009
Lager
Kjøl

5.0 m²
(5.0 m²)

7.3.001
Lager

Disponibelt
Utleie

43.0 m²
(45.0 m²)

7.6.001
Kontor

Sentralbord
9.2 m²

(9.0 m²)

7.6.002
Kontor

Pasientorganisasjoner
16.5 m²

(15.0 m²)

7.6.003
Ekspedisjon

Hovedresepsjon
19.7 m²

(20.0 m²)

7.6.004
Vestibyle
113.7 m²

(100.0 m²)

8.5.001
Auditorium
200 plasser

100.7 m²
(160.0 m²)

8.5.007
WC

Pårørende
1.9 m²

(2.0 m²)

8.5.008
WC

Pårørende
HC

2.1 m²
(5.0 m²)

8.5.016
Grupperom

17.9 m²
(20.0 m²)

8.5.018
Grupperom

18.8 m²
(20.0 m²)

10.1.247
Garderobe

27.6 m²
(0.0 m²)

5.6.106
Kontor

2 pl
12.2 m²

(12.0 m²)

10.2.042
Heis

12.1 m²
(0.0 m²)

10.2.055
Heis

12.2 m²
(0.0 m²)

10.2.041
Heis

12.3 m²
(0.0 m²)

10.1.003
Korridor
27.3 m²
(0.0 m²)

5.6.071
Kontor

Teamkontor Psyk 4 pl
26.2 m²

(24.0 m²)

5.6.068
Kontor

Psyk 2 pl
12.4 m²

(12.0 m²)

9.2.018
Ventilasjonssjakt

9.3 m²
(0.0 m²)

9.1.089
Teknisk rom

6.2 m²
(0.0 m²)

9.2.022
Ventilasjonssjakt

11.2 m²
(0.0 m²)

9.1.017
IKT rom

Kommunikasjonsrom
18.7 m²
(0.0 m²)

9.2.026
Ventilasjonssjakt

11.0 m²
(0.0 m²)

9.2.287
Teknisk sjakt

Avfall
7.7 m²

(0.0 m²)

9.2.032
Ventilasjonssjakt

9.9 m²
(0.0 m²)

9.2.027
Ventilasjonssjakt

10.9 m²
(0.0 m²)

9.2.005
Rørsjakt
3.0 m²

(0.0 m²)

9.2.341
Teknisk sjakt

VVS
9.8 m²

(0.0 m²)

9.1.014
IKT rom

Kommunikasjonsrom
11.6 m²
(0.0 m²)

9.2.033
Ventilasjonssjakt

12.0 m²
(0.0 m²)

9.2.035
Rørsjakt
2.6 m²

(0.0 m²)

9.2.030
Ventilasjonssjakt

11.0 m²
(0.0 m²)

9.1.002
IKT rom

Kommunikasjonsrom
12.4 m²
(0.0 m²)

9.1.076
Teknisk rom

12.4 m²
(0.0 m²)

9.2.028
Ventilasjonssjakt

14.0 m²
(0.0 m²)

9.2.004
Rørsjakt
3.8 m²

(0.0 m²)

9.2.024
Ventilasjonssjakt

11.1 m²
(0.0 m²)

9.2.034
Ventilasjonssjakt

12.1 m²
(0.0 m²)

9.2.020
Ventilasjonssjakt

1.4 m²
(0.0 m²)

9.1.085
Teknisk rom

11.3 m²
(0.0 m²)

9.1.088
Teknisk rom

7.7 m²
(0.0 m²)

9.2.288
Teknisk sjakt

Avfall
8.5 m²

(0.0 m²)

9.2.029
Ventilasjonssjakt

11.0 m²
(0.0 m²)

9.2.031
Ventilasjonssjakt

8.6 m²
(0.0 m²)

9.1.160
Teknisk rom
sengevask

14.5 m²
(0.0 m²)

9.1.087
Teknisk rom

14.3 m²
(0.0 m²)

6.4.025
WC

Personal
5.0 m²

(2.0 m²)

9.2.025
Ventilasjonssjakt

11.6 m²
(0.0 m²)

9.2.021
Ventilasjonssjakt

8.4 m²
(0.0 m²)

11.7.001
Saneringsenhet

27.5 m²
(0.0 m²)

2A.1.025
Lager
Bårer
2.8 m²

(2.0 m²)

9.2.023
Ventilasjonssjakt

10.2 m²
(0.0 m²)

10.1.248
Sluse NY

4.4 m²
(0.0 m²)

5.6.121
Kontor

Teamkontor 4 pl
14.5 m²

(24.0 m²)

5.6.158
Stillerom

4.1 m²
(5.0 m²)

10.1.004
Korridor
40.5 m²
(0.0 m²)

10.1.006
Korridor
85.8 m²
(0.0 m²)

5.6.051
Kontor
Psyk

10.1 m²
(9.0 m²)

9.1.129
Teknisk rom

Tavlerom
1.1 m²

(0.0 m²)

9.1.180
Teknisk rom

Grp.2 rom
0.8 m²

(0.0 m²)

9.1.179
Teknisk rom

Grp.2 rom
0.9 m²

(0.0 m²)

9.1.175
Teknisk rom

Grp.2 rom
0.7 m²

(0.0 m²)

9.1.174
Teknisk rom

Grp.2 rom
0.9 m²

(0.0 m²)

9.1.148
Teknisk rom

Grp.2 rom
0.7 m²

(0.0 m²)

10.1.237
Vestibyle

2. etg
91.1 m²
(0.0 m²)

10.1.127
Korridor
85.3 m²
(0.0 m²)

10.1.070
Korridor
121.2 m²
(0.0 m²)

10.1.128
Korridor
19.7 m²
(0.0 m²)10.1.121

Korridor
18.7 m²
(0.0 m²)

10.1.123
Korridor
81.9 m²
(0.0 m²)

10.1.134
Korridor
25.3 m²
(0.0 m²)

10.1.062
Korridor
20.2 m²
(0.0 m²)

10.1.200
Korridor
10.8 m²
(0.0 m²)

10.1.075
Korridor
56.9 m²
(0.0 m²)

10.1.122
Korridor
37.3 m²
(0.0 m²)

10.1.124
Korridor
64.9 m²
(0.0 m²)

10.1.125
Korridor
67.8 m²
(0.0 m²)

10.1.120
Korridor
115.5 m²
(0.0 m²)

10.1.126
Korridor
96.2 m²
(0.0 m²)

10.1.119
Korridor
89.2 m²
(0.0 m²)

10.1.133
Korridor
125.7 m²
(0.0 m²)

9.2.049
Rørsjakt
2.2 m²

(0.0 m²)

9.2.319
Teknisk sjakt

VVS
0.5 m²

(0.0 m²)

1A.9.461
Forrom

kontaktsmitte
14.3 m²
(3.0 m²)

2A.10.241
Venteplass
Exit-lounge

14.5 m²
(15.0 m²)

7.4.011
Bad

Pårørende
14.2 m²
(5.0 m²)

10.2.057
Heis

4.6 m²
(0.0 m²)

10.2.054
Heis

4.6 m²
(0.0 m²)

1A.10.019
WC

2.6 m²

2A.1.067
WC
HC

4.9 m²
(5.0 m²)
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