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Kommentarer elektro

Romnummer Romnavn Areal

C 02 01 Trapperom 27
Ingen endring elektroinstallasjoner. Demontering/remontering av himling med utstyr for kabeltrekking. Demontering
adgangskontroll

C 02 02 Arbeid i Landsskap 139 x x x x x x x x x x x x x Stort sett beholde installasjonen. Utstyr i himling demonteres og remonteres.
C 02 03 W.C.D. 8 Ingen endring elektroinstallasjoner.
C 02 04 W.C.H. 7 Ingen endring elektroinstallasjoner.
C 02 05 Stillerom 6 x Stort sett beholde installasjonen. Utstyr i himling demonteres og remonteres.
C 02 06 Cellekontor 7 x x Stort sett beholde installasjonen. Utstyr i himling demonteres og remonteres.
C 02 07 Møterom 7 x x x x x Stort sett beholde installasjonen. Utstyr i himling demonteres og remonteres.  Møteromsinstallasjon
C 02 08 Heis 3 Ikke berørt
C 02 09 Heis 4 Ikke berørt
C 02 10 B.K. 2 Ikke berørt? Skal himling ned?
C 02 11 Korridor 26 x x x x x x x x x x 2 lysarmaturer flyttes til nytt rom C02 17 Lager. Ny adgangskontroll inn til C02 12 (flyttes fra C 02 01).

C 02 12 Sosialsone 59 x x x x x x x x x x x x
Ombygging fra kontorer til sosial sone. Nyinstallasjon iforb. Med kjøkkenbenk. Vertikalkanal ved yttervegg flyttes til
søyle. Omprogrammering av varmestyring, ovner i tidligere C02 11 implementeres

C 02 13 Sjakt 6
C 02 14 Sjakt 2 Tilpassing/ombygging av sikringsskap til ny situasjon
C 02 15 Møterom 26 x x x x x x x x x x x x Ombygging til møterom. Lys og varmestyring tilpasses. Møteromsutstyr
C 02 16 Stillerom 8 x x Ombygging fra arbeidssone til stillerom. Lys og varmestyring tilpasses.

C 02 17 Lager 11 x x x x x x Ombygging fra korridor til lager, lys gjenbrukes fra korridor om mulig. Ny styring. Offline dørbladlesere på begge dører
E 02 01 Gard. 7
E 02 02 WC 4
E 02 03 B.K. 3
E 02 04 WC 2
E 02 05 WC 2
E 02 06 Gard. 7
E 02 07 Kopi 6 x x x x x Ombygging fra lager til kopirom.
E 02 08 Stillerom 7 x x x x x Ombygging fra kopirom til stillerom.
E 02 09 Stillerom 7 x x x x x Ombygging fra "åpen møteplass" til stillerom.
E 02 10 Korridor 51 x x x x x x x x
E 02 11 Skapeområde 28 x x x x Ombygging fra kontorplasser til "skapområde", lys og varmestyring tilpasses.
E 02 12 Cellekontor 11 x x x x x Ombygging fra kontorplasser til cellekontor, nye stikk og data,  ny lysstyring.
E 02 13 Kontorlandskap 46 x x x x x x Ombygging, uttak tilpasses ny møblering. Nødvendig supplering medtas. Verfikalføringer tilpasses.
E 02 15 Stillerom 10 x x Endres fra disp. til stillerom

E 02 16 Åpen landsskap 144 x x x x x x x x x x x x x x
Ombygging, uttak tilpasses ny møblering. Nødvendig supplering medtas. Verfikalføringer tilpasses. Grenstaver fjernes.
Bordsatelitter leveres og monteres. Lys og varmestyring tilpasses.

E 02 17 Stillerom 5 x
E 02 18 Stillerom 5 x
E 02 19 Møterom 18 x x x x x x x Møteromsutstyr
E 02 20 Sjakt 1
E 02 21 Gang 4 x x x x
E 02 22 Sjakt 5
E 02 23 Stillerom 7 x x x x x Ombygging fra "åpen møteplass" til stillerom.

E 02 24 Internmøterom 11 x x x x x x x x
Ombygging fra kontorer til Internmøterom. Nødvendig supplering medtas. Lys og varmestyring tilpasses.
Møteromsutstyr.

E 02 25 Cellekontor 11 x x Ombygging fra kontorer til Cellekontor. Nødvendig supplering medtas. Lys og varmestyring tilpasses.
E 02 26 Arbeidsstasjon 11 x x Ombygging fra kontorer til Arbeidsstasjon. Nødvendig supplering medtas. Lys og varmestyring tilpasses.
E 02 27 Stillerom 11 x x Ombygging fra kontorer til Stillerom. Nødvendig supplering medtas. Lys og varmestyring tilpasses.
E 02 28 Møterom 11 x x x x x x x x Ombygging fra kontorer til Møterom. Nødvendig supplering medtas. Lys og varmestyring tilpasses.

G 02 03 Stillerom 10 x x x
Ombygging fra cellekontor til kontorlandskap. Nye datapunkt fra Fylket's rack. Varmestyring tilpasses.
Møteromsutstyr?

G 02 04 Internmøterom 19 x x x x x x x x x Ombygging av møterom. Nye datapunkt fra Fylket's rack.
G 02 05 Kontorlandskap 55 x x x x x x x x x x x x x Ombygging fra cellekontor til kontorlandskap. Nye datapunkt fra Fylket's rack. Varmestyring tilpasses.
G 02 06 Trapp 13
G 02 06A Heis 2
G 02 07 B.K. 1
G 02 08 WC 3
G 02 09 WC 2
G 02 10 WC 3
G 02 11 Korridor 93 x x x x x x x x x x x x Generell rehabilitering

G 02 12 Internmøterom 12 x x x x x x x x x x
Ombygging fra arbeidssone til internmøterom. Nødvendig supplering medtas. Lys og varmestyring tilpasses.
Møteromsutstyr

G 02 13 Trapp 14
G 02 14 Gang 6 x x
G 02 15 Kontorlandskap 30 x x
G 02 16 Stillerom 8 x x Ombygging fra arbeidssone til stillerom. Lys og varmestyring tilpasses.
G 02 17 Kontorlandskap 62 x x x Ombygging av kontorlandskap. Lys og varmestyring tilpasses.
G 02 19 Stillerom 12 x x x Ombygging av 2 kontorer til 1 stillerom. Lys og varmestyring tilpasses.
G 02 20 Kopi/Data 6 x
G 02 22 Sjakt 2
G 02 23 Sjakt 1
G 02 24 Sjakt 0
G 02 25 Nærlager 2 x x x Rommet "lukkes"
G 02 26 Cellekontor 13 x x x Ombygging fra arbeidssone til cellekontor. Lys og varmestyring tilpasses.
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