
Tilkoples til eksisterende rør
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STATUSIDENTIFIKASJON
A - For intern bruk hos utgivende part 
B - For informasjon / kommentar hos eksterne parter 
C - For gjennomgåelse / kontroll hos eksterne parter 
D - For godkjennelse hos oppdragsgiver 
E - For godkjennelse hos myndigheter 
F - For anskaffelse 
G - For utførelse i fabrikk / verksted (produksjon / prefabrikasjon) 
H - For utførelse på anlegg / byggeplass / montasjested (bygging / 
montasje) 
J - For bruk 
U - Utgått 
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

Sprinkler i himling SSP-K80-68DGS-QR

Sprinkler nedadrettet SSP-K80-68DGS-QR

Sprinkler oppadrettet SSU-K80-68DGS-QR

Sprinklerlegend

Tegnings spesifiseringer
Kotesetting:
Kanaler og rør med fall tekstes fra 
underkant (UK) (UK isolasjon)
Rør uten fall tekstes fra centerlinje (CL) 
(uten isolasjon)
Det er tekstet i absolutte coter.

OBS! Sprinklerhoder som skal senkes, senkes under 
nærliggende kanal, maksimalt 45 cm under dekke
Oversprinkling under DT-elementer senkes til spredeplaten 
er under ribbene, men samtidig over OK ventilasjonskanal.

Systemleverandørens krav til montasje skal følges

Sprinkler i himling SSP-K80-141DGS-QR

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.
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