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Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan

1. Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan, må
reduseres på en av følgende måter:

a. Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer er minst lik høyden til underliggende
vindu og utført med brannmotstand minst E 30.

b. Annenhver etasje er utført med fasade minst E 30.
c. Inntrukne fasadepartier er på minimum 1,2 meter, eller utkragede bygningsdeler

med samme brannmotstand som etasjeskiller er minimum 1,2 meter ut fra
fasadelivet.

d. Byggverket har automatisk sprinkleranlegg.

2. Takfoten må - i hele lengden - utføres som branncellebegrensende konstruksjon
for brannpåvirkning nedenfra.


