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Oppgradering av Kjøkken118,2 m2 
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Pipe Ø 250 mm.
Legges med fall mot kjele

Pipe Ø 250 mm.
Legges med fall mot kjele

Ny posisjon for kjølerør.
Kfr. befaring for ny rørtracê.

Eks. kjølerør 
legges om

kv PEX 18
kv PEX 18

vv PEX 15

kv Cu 18
vv Cu 15
Hetvann

A-315

A-315

A-315

A-315

SPV 50
Under benk

SPV 50
Oppstikk

SPV 50
Oppstikk

SPV 50
Oppstikk

T-250

A-250

SPV 50
I veggSPV 50

Føres til sluk

SPV 50
Oppstikk

vv PEX 15
kv PEX 15

vv PEX 15
kv PEX 15

vv PEX 15
vv PEX 15

A-250

kv PEX 15 Fordelerskap
8 kv, 7vv
Inkl. stengeventiler i skap.

SPV 50
Under benk, føres til sluk

T-200

T-200

T-200

T-200

Tilluftsventil flyttes.

Tilluftsventil flyttes.

kv Cu 28
Rør legges på loft. Tilkobles eks. 28CU.

Eksisterende brannskap flyttes hit.

Eksisterende brannskap

vv Cu 18
kv Cu 35

vv Cu 15
hetvann

-SM01T-20
-SM01T-20

Ventil 3/4"

Ventil 3/4"

Ventil 3/4"

Tilkobling av avløp og 
eksisterende blandebatteri.

Eks. kran for 
hetvannsspyling.

SPV 50
Oppstikk

Eks. sluk fjernes.
Rør terses.

Eks. kjøleunit.

Hette #1

Hette #4

Hette #2

Hette #3

SPV 50
For kaffemaskin

Eksisterende handvask 
flyttes til posisjon 20.
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