
Statens Stamfiskstasjon

Skarnes

Tromsø

2022076

E 300

Prosjekt

Tegn.nr.

Utg.

Norm

Godkj.

Utført

Dato

NEK400

T.Seljestuen

O.Olsen

28.02.2023

Status System TN-S Volt 400

Endring hovedtavle pga ny varmepumpe.

Uprioritert fordeling

Målestokk

1:1 A3T N.bl.

Blad

2

1

%Company name and address%

%Company name and address%

%Company name and address%

%Company name and address%

Rev. BeskrivelseDato Signatur Utarbeidet Godkjent

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Stigere

Samleskinne kurs

Sikrings-Sikrings-
R.kl. Kabeltype KursbetegnelseKabel ref Forlegning kW/ALengde(m)

kurs

-FS1

L1
,L

2,
L3

,N
,P

E Inntak
TN-C, Ikmax20, Ikmin15

-Q1 4
In=1250A På

-KW1TFXP Al 4x4G240 E 10m

Uprioritert fordeling

-Q10 4
In=630A På

-KW2PFSP Al 2x4x150/50 E 30m Bereder

250kW (360,8A)

NS630bH, 630A

-Q2
In=63A På

E Startforing 433.A1.11

-Q3
In=32A På

E Påvekst 433.A1.12

-Q4
In=63A På

E Tavlerom 433.A1.21

-Q5
In=63A På

E Arkivrom 433.A1.22

-Q6
In=63A På

E Ventilasjon 434.A1.21

-Q7
In=200A På

E EA1. Aquaterm 435.A1.11

-Q8
In=100A På

E Reserve

-Q9
In=32A På

E Ventilasjon Stamfisk 36.03 433.A2.25

Til prioritert fordeling
1 (2.3)

Ny kurs
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R.kl. Kabeltype KursbetegnelseKabel ref Forlegning kW/ALengde(m)

kurs

-FS1

L1
,L

2,
L3

,N
,P

E

Prioritert fordeling

M

På

Omkoblingsbryter

-Q57 4
In=100A På

Varmepumpe

122A (76,1kW)

PFSP Al 4x95/35 E 30m

Fra uprioritert fordeling
1 (1.3)

(1.1-3)

-Q21
In=63A På

Startforing 433.A1.11

-Q22
In=20A På

Påvekst 433.A1.12

-Q23
In=63A På

Arkivrom 433.A1.22

-Q24
In=32A På

Hovedbygg ventilasjon 36.01-02

-Q25
In=100A På

Nursery 1 & Nursery 3  435.A1.12

-Q26
In=63A På

Nursery 2  435.A1.17

-Q27
In=63A På

Gammel pumpesrtasjon

-Q28
In=20A På

Rotatorierom

-Q29
In=32A På

Lys Stamfisk prioritert  435.A2.11

-Q30
In=125A På

Nedkjølt vann  435.A1.18

-Q31
In=32A På

Stamfisk PLC 6  435.A2.13

-Q32
In=160A På

Fordeling pumpestasjon

-Q51
In=63A På

Startforing  433.A1.11

-Q52
In=63A På

Tavlerom  433.A1.21

-Q53
In=63A På

Arkivrom  433.A1.22

-Q54
In=63A På

Fyrhustavle / Aquaterm  435.A1.21

-Q55
In=100A På

Stamfisk Hovedtavle  433.A2.11

-Q56
In=100A På

EA1, Aquaterm  435.A1.11

-Q58
In=160A På

-Q59
In=63A På

Skimmerrom  435.A1.22

Styrestøm til -OE01

Endring i denne entreprise.

-F01 2
C10 På

Reserve-F02 2
C10 På

kWh-OE01

Energimåler varmepumpe vent.

På
Diverse kjelrelatert.


