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Innhold prosjekt NSF-104 Prestegårdsfeltet i Flesberg 

 

Strekning: 

 KM-050 – ny  skap 440 

    3 x 125 mm rør 

    1 x 40   mm rør 

    1 x 16 mm rør 

    1 x 75 mm rør (gatelyskabel) 

    1 x 50 CU (jordtrå) 

 

 Ny -skap – KM-051 

    2 x 125 mm rør 

    2 x   75 mm rør  

    1 x 75 mm rør (gatelys) 

    1 x 40   mm rør 

    3 x 16 mm rør 

    1 x 50 CU (jordtrå) 

 

 LA-26697 – ny  skap 420 

    1 x 125 mm rør 

    1 x 40 mm rør 

    1 x 50 CU (jordtrå) 

 

 Ny  skap 420 – ny skap 440-02 

    2 x 125 mm rør 

    1 x 75 mm rør (gatelys) 

    1 x 40 mm rør 

    1 x 16 mm rør 

    1 x 50 CU (jordtrå) 

 



 

 

 

 Ny  skap 440-02 – NSF-009 

    2 x 125 mm rør 

    1 x 75 mm rør (gatelys) 

    1 x 40 mm rør 

    1 x 16 mm rør 

    1 x 50 CU (jordtrå) 

 

Punkt: KM-051 

  Her skal det se es ned en trekkekum. 

 

Grø ene skal u øres e er Midtne  sin standard beskrivelse med, vedlegg 9. 

 

Der traseene svinger fra hovedfeltet skal det legges ned bend, slik at vi ikke trenger å grave inn i 
hovedtraseen senere. 

  



 

 

 

 

 

 

 



  


