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Telenor: Kabelskap for
Kabel-TV flyttes utenfor
nytt fortau.

Telenor: Stolpe med
tilhørende luftstrekk og
kobberkabler fjernes.
Luftstrekk fjernes av
Telenor sin entreprenør.

Telenor: Kort stolpe
med kabler fjernes.
Gjøres etter avtale med
Telenor sin entreprenør.

Telenor: Kort stolpe
med kabler fjernes.
Gjøres etter avtale med
Telenor sin entreprenør.

Telenor: Stolpe med
tilhørende luftstrekk og
kobberkabler fjernes.
Luftstrekk fjernes av
Telenor sin entreprenør.

Telenor: Kabelskap for
Kabel-TV flyttes utenfor
nytt fortau.

Eidsiva Bredbånd:
Settes ned trekkekum
hvor fiberskap TS50500
har stått plassert for å
skjøte rør.
1 stk. stamkabel
11 stk. kundekabler.

Eidsiva Bredbånd:
Eksist. trekkekum
TK20071. Eksist. rør
mellom trekkekum og
fiberskap TS50500:
1 stk. stamkabel G48
11 stk. kundekabler.

M11
8 m

M12
8 m

M13
8 m

M14
8 m

M16
8 m

M17
8 m

M19
8 m

M20
8 m

M21
8 m

M22
8 m

M23
8 m

M24
8 m

M18
8 m

Kommunen

M15
8 m

Kommunen

1 m utligger

6 m
Mi6

Telenor: Kabelskap for
Kabel-TV flyttes utenfor
nytt fortau om nødvendig.
Coax-kabel som krysser
bru skjøtes og legges om
via trekkerør under bekk.

Eidsiva Bredbånd: Eksist.
fiberrør som krysser bru
legges om via 2 stk. 160mm
trekkerør under Båhusbekken.

Jordkabel fra eksist.
tremast til ny lysmast M3.

Kryssing under bekk:
2x160mm PE for 12 stk 20 mm fiberrør (Eidsiva Bredbånd)
1x160mm PE for kabel-TV (Telenor)
1x160mm PE for gatelys (IFK)
1x160mm PE for gatelys (kommunen)
1x160mm PE (Varerør)

Telenor: Skjøt av coax-kabel.

Eidsiva Bredbånd: Eksist.
trekkekum TK20072. Eksist. rør
mellom trekkekum TK 20071 og
TK20072: 12x20 mm

1

3
Eidsiva Bredbånd: Eksist. fiberskap
TS50503.
8 stk kundekabler.
1 stk. stamkabel G48.

Eidsiva Bredbånd: Eksist. fiberskap
TS50501.
1 stk. stamkabel inn G48
1 stk. stamkabel gjennom G48
17 stk. kundekabler.

Eksisterende
Høyspent jord
Lavspent jord
Lavspent luft
Trekkerør Telenor
Teletrase jord Telenor
Telekabel luft Telenor
Fibertrase Eidsiva Bredbånd
Høyspent som fjernes

ANVISNINGER
1. Langsgående jording legges i alle kabelgrøfter med avgrening

til hver mast og tennskap.
2. Veglyskabel trekkes i 75 mm rør
3. Varerør mellom trekkekummer for IFK - 2x110 mm.
4. Lysmaster for intensivbelysning merket "Mi".
5. Skjøting og omlegging av fiberrør tilhørende Eidsiva Bredbånd

utføres av deres entreprenør.
6. Skjøting og omlegging av kabler tilhørende Telenor utføres av

deres entreprenør.
7. Høyspentkabler legges i 160mm rør i vegkryssinger.
8. Armaturer på eksisterende master i rundkjøring Ringsakervegen

skiftes ut med nye LED-armaturer.

HENVISNINGER
1. VA-anlegg. Detaljer på kryssing av

Båhusbekken, se tegn. GH020 og GH022.
2. Prinsipp for nedsetting av

mastefundament, se tegning IN031.

FORKLARINGER

75 mm trekkerør med veglyskabel
Trekkerør
Trekkerør 2x110mm
Kabel-TV (Telenor)
Fiber (Eidsiva Bredbånd)

Lysmast

Trekkekum

Entreprisegrense

Nye armaturer på eksist. master

Stolpe fjernes
Lysmast
Kabelskap
Kabelskap Eidsiva Bredbånd
Kabelskap Telenor
Trafo
Trekkekum

Eksisterende Prosjektert
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.
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