
Planlagt rømningsrute

Rømningsretning

Branncellebegr. vegg 90 min.

Branncellebegr.vegg/u.himling 60min Eks.

Branncellebegr. vegg 60 min.

Røykskillende konstruksjon, E30

Røykskillende konstruksjon, EI30

Brannseksjoneringsskille REI 120-M

Åpning for tilluft

Mekanisk røykavtrekk

Trykksatt areal

Utløsningsknapp for røykluke

Åpning for naturlig røykventilasjon

Selvlukkende dør/port

Brannklassifisert dør/vindu/port, E/EI30

Brannheis

Adkomstvei for brannvesenet

Håndslokkeapparat

Brannslange

Nøkkelboks

Stigeledning

Brannfarlig vare

Eksplosjonsfarlig vare

Gass under trykk

Radioaktivt stoff

Brannfarlig vare i godkjent skap

Brannalarmsentral

Nødlyssentral

Bisentral for brannalarm - infopanel

Sprinklerventil

Etasjeskille REI 120-M

Ikke sprinklet areal

Manuell brannmelder

Nordlandssykehuset fullsprinkles,

unntatt fløy CD

For branninformasjon fløy CD og O,

se branntegninger byggetrinn 1

Branncellebegr vegg 60min i byggeperioden

Røyktett

(alle sjakter røykventileres i topp)

Dekker REI90 i bygg over 8 etg.
Dekker REI60 i bygg under 8 etg.

Branncellebegr. vegg 30 min.
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RØMNING TIL BYGGETRAPP

EI30

23001

BYGGEPLASSTEGNING

08.09.061:200

BRANNPLAN 04. ETG. C+33.89

FLØY:

BYGGETRINN 2, FASE 2

A 152P 00 04 201 B 07

A 152P 00 04 201 B 07

NORDLANDSSYKEHUSET BODØ
SOMATIKK
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B 01 01.02.12 BYGGEPLASSTEGNING HHILAG

B 02 26.04.13 RETTET IHT. PLAN HHILIAA

B 03 17.10.13 RETTET IHT. PLAN HHILIAA

B 04 21.11.13 E-liste A-107 HHILAG

B 05 07.11.14 E-liste A-135 HHILIAA

B 06 08.01.15 E-liste A-146 HHILIAA

B 07 23.10.15 E-liste A-159 HHILAG

PROSJEKT NR.:

HENV. VIGNETT:

INNHOLD:

FASE:

REV BESKRIVELSEDATO GODK

TYPE REV.

MÅL: DATO:

FAS.FLØY ETG L.NRFAG

TL.STAT.:

TYPE REV.FAS.FLØY ETG L.NRFAG

NORCONSULT AS, ALSGÅRDEN, NOTVEIEN 17, 8013 BODØ

INGENIØRTJENESTE AS, STORGT. 26, 8006 BODØ

INTEKNO AS, NOTVEIEN 17, 8013 BODØRIV

RIE

RIB

ARK

PROSJEKTERENDE:

LARK

RATIO ARKITEKTER AS, DRAMMENSVEIEN 130 B, 0277 OSLO

RATIO ARKITEKTER AS v/ BJØRBEKK & LINDHEIM AS,

COWI AS/ OTTO NIELSENS VEI 12, 7414 TRONDHEIM

KONTTEGN


