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Ind.: Dato: Sign.:
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M=B’RUM KOMMUNE
FDV-ETATEN

JAR KIRKE
MELLOMBYGG OG SALER

PLAN KJELLER

0070
0070-009

260291

1:50

KULT-FUNDAMENT

UBEHANDLET

DISPONIBELT

FYRROM

UBEHANDLET

UBEHANDLET

UBEHANDLET

UBEHANDLET

DISPONIBELT

Morseth & Gedde og Qvam   MNAL
         1958

K L M N O P Q R S TJ

A

66

7

7

Ventilasjonsaggregat
360.03

Varmepumpe

El kjel

VVB plasseres på eksisterende 
betong fundament

Varme og ventilasjon  
TILBUDSTEGNING B 20.06.2023 NOINAR

Varme vent

Varme radiatorkurs

Antatt plassering 
gjennomføring 
brannskille vegg

Til varmebatt 
aggregat 36.02

Antatt plassering 
gjennomføring 
brannskille vegg

Antatt plassering 
gjennomføring 
brannskille vegg

Til teknisk rom

INNTAK/AVKAST VISES 
IKKE I RIKTIG AVSTAND 
FRA VEGG


