
TRASÈ 1

TR
AS

È 
2

TRASÈ 3

TRASÈ 4

O6

S2

O4

O7

O8

O2
S1

SF3

O12

SF12

SF13

O11

SF11

O10

SF10

O9

SF8

O1
SF17

O13
SF16 SF15

SF14

BIS
2

BIS
1

SF7

O5 O3

SF2

SF1

SF4

SF9

V1

SF6 SF5

SF19

SF18

Kob
les

 til
 ek

s. 
PE-le

dn
ing

Kob
les

 til
 ek

s. 
ku

m

Kob
les

 til
 ek

s. 
ku

m

14
19

13
70

10
45

14
06

55
4

13
76

54
4

52
8

54
2

13
68

10
44

16
85

55
1

54
1

13
22

59
4

10
43

14
03

52
6

54
3

55
3

85
3

13
84

55
2

54
8

14
05

14
04

13
71

13
67

54
0

13
73

10
47

13
23

VL 160 PVC

14
15

10
46

10
52

13
69

85
2

13
75

13
72

○

TLF.: FAX.:

SWECO  AS

Rev. Endring Utført Kontr. Ansv. Dato

FormatMålestokk

Løpenummer: Rev:

Oppdragsnr.

Oppdragsleder:

Status:Disiplin:

Status

 76 96 56 80  76 96 56 99
Dronningens gate 52/54, 8514 NARVIK

s:\oppdrag\trd\171\16960001 alvdal skole\09 tegninger\02 detaljfase\riva\plot\t_lay_va_alvdal skole.dwg
Plottedato: 2. juni 2016 10:33:02

01B100W

16960001

A11:500

30.05.2016

Henrik Tvervåg

nosandnoserinosnev

Oversikt VA-anlegg
Alvdal Skole

Alvdal kommune

TENGFORKLARING

EKSISTERENDE PROSJEKTERT
VANNLEDNING VANNLEDNING
OVERVANNSLEDNING OVERVANNSLEDNING
SPILLVANNSLEDNING SPILLVANNSLEDNING
AVLØP FELLESSYSTEM
LEDNING UTGÅR KUM
PUMPELEDNING SPILLV. PUMPELEDN.

ANMERKNINGER
Ledninger som har mindre enn 2,4 meter overdekning
 skal isoleres.

Høyder på eksisterende ledninger er ikke nøyaktig inntegnet og må
kontrolleres før oppstart.
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