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ANBUDSBEFARING 13.10.2016. 
Oppgradering Hegsbro 

 
 
 
Deltagere var: 
 

Firma Navn Epost 

 ASTRAKOM AS  ATLE STYRVOLD  ATLE@ASTRAKOM.NO 

CERTEGO AS  JAN HALVARD LANGBØ  JHL@CERTEGO.NO 

 SVEIN R. ANDERSEN AS  TERJE A. ANDERSEN  TERJE.ANDRE@SRA.NO 

 BOGEN OG MATHIESEN AS  BJØRN HARALDSEN  BJORN@BOGENMATHISEN.NO 

 POB ENTREPRENØR AS  ENDRE LIEN  ENDRE.LIEN@POB.NO 

 VEIDEKKE ENTREPRENØR AS  BØRRE SØRENSEN  BORRE.SORENSEN@VEIDEKKE.NO 

 KF ENTREPRENØR AS  TORBEN STRØMSVIK  TORBEN@KFGRUPPEN.NO 

 VITO  KJELL DYBDAL  DYBDAL@VITO‐AS.NO 

 ASSEMBLIN EL  MARCUS ÅBERG  MARCUS.ABERG@ASSEMBLIN.NO 

 ASSEMBLIN EL  CAU ANDREASSEN  CAU.ANDEASSEN@ASSEMBLIN.NO 

 ASSEMBLIN RØR  THOMAS TRONDSKOG  THOMAS.TRONDSKOG@ASSEMBLIN.NO 

 RAMBØLL VVS  STIG HØYVIK  STIG.HOYVIK@RAMBOLL.NO 

 RAMBØLL EL  STIG ARILD KÅRBØ  STIG.ARILD.KARBO@RAMBOLL.NO 

 RAMBØLL EL  MARIUS BAKSVÆR  MARIUS.BAKSVAR@RAMBOLL.NO 

 RAMBØLL ARK  KRISTOFFER ENG  KRISTOFFER.ENG@RAMBOLL.NO 

 NOR‐KLIMA AS  ANDERS KOPPERUD  ANDERS@NOR‐KLIMA.NO 

 ARRO ELEKTRO AS  ODD KRISTER KJOS  OKK@ARRO.NO 

 PETTERSEN AS  GUNNAR LUTHER  GL@PETTERSEN.NO 

LIER EIENDOMSSELSKAP KF  FRIDTJOF ELVESÆTHER  FRIDTJOF.ELVESAETHER@LIER.KOMMUNE.NO 

 ALIER AS  JØRGEN DAHL  JORGEN.DAHL@LIERDRIFT.NO 
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Nr  Spørsmål  Svar 

1  Hvor skal brystningen som er beskrevet monteres? 
I den nye og utvidede 
Formannskapssalen 

2  Hvem leverer brystningen? 

Leverandører som f.eks  
http://www.decosystems.no/ 
http://www.lundbergs.com/ 
http://www.byggdekor.no/ 
eller tilsvarende kan muligens levere 
brystningen ferdig.  Brystningen kan 
også lages ved å kombinere mdf og 
heltre listverk. 

3  Er det stubbeloftsleire i bygget?  Ja 

4  Er det betongvegger i bygget? 
Ja, det er blant annet betongvegger i 
det gamle hvelvet hvor det skal 
etableres toaletter. 

5  Hvem leverer alarmen på bygget?  Nokas er alarmleverandør.  

6 
Må det opprettholdes strøm eller datasignaler til 2 og 3. etg i 
byggeperioden? 

Nei. 

7  Skal Hegsbro males utvendig, og hvor er eventuelt dette beskrevet?  Hegsbro skal males utvendig.  

8  Inntransportering av hovedtavle? 
Er planlagt via gulvet i Glitra når VVS 
skal ha ned sine aggregat. 

9  Hvor kommer hovedtilførsel fra? 
Refererer til orientering kap. 43 – 
Lavspent forsyning. Kommer fra 
traforommet og nettstasjon NS 154. 

10 
Størrelse på kabel fra generator/reservekraftaggregat til ny 
hovedtavle? 

Refererer til post 40.46.461.2. PFSP 
3+PE/AL 240 mm2 

11  Hvorfor har ikke 2 etg./loft prioriterte kurser? 
Kriseberedskapen gjelder bare for 1 
etg./kjeller siden 2 etg./loft er 
utleielokaler. 

12 
Skal de eksisterende branndetektorer på sløyfa beholdes eller 
byttes? 

Referere til 54 – Alarm og 
signalsystemer under omfang. Alle 
detektorer skal byttes med nytt. Husk
retursløyfe fra loft til sentral. 

13  Hvor mange er det totalt på eksisterende sløyfe? 

Refererer til poster under 
40.54.542.1. Ut fra detektorplan så er
det totalt 44 adresser nå på 
eksisterende sløyfe 00. På den nye 
sløyfen 00 blir det ca. 54 adresser. 

14  Hvilke dører skal ha adgangskontroll? 

Det skal være 5 dører med 
kortlesere. Disse er markert med 
grønt på tegningen lagt ved lås og 
beslagslisten. 

15 
Er maling av kledning utvendig en del av anbudet?  Ja, maling av yttervegger er en del 

av anbudet. Dette mangler i 
beskrivelsen og vil bli oppdatert. 
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16 
Skal trappen ved hovedinngangen beholdes som den er eller støpes 
opp på ny? 

Trappen ved hovedinngangen skal 
beholdes som den er.  

17  Hvordan løser vi inntransportering av aggregat.   I gjennom gulvet over teknisk rom. 

18  Skal fyrkjele i kjeller fjernes.               Nei den er koblet ut og skal stå. 

 


