
FDV DOKUMENTASJON. 

1. PRODUKTDATABLADER. 

Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført bygget, 

skal inngå i dokumentasjonen. All FDV-dokumentasjon skal innsamles og leveres i digitalt format 

på 2 minnepenner og 1 papirversjon. 

 

All FDV-dokumentasjon skal være på norsk og i pdf-format. Produktdatablader skal fortrinnsvis 

leveres i "originalt digitalt" pdf-format. Det skal leveres separate datablader/filer for alle 

produkter. Det tillates ikke at det leveres felles eller sammenslåtte produktdatablad som 

inneholder mer enn et produkt. 

 

Filnavnet på databladene skal minimum inneholde leverandør, hva slags produkt det dreier seg 

om og produktnavnet. 

 

Eksempel: 

Magnor, H-vinduet, AT400-AT425-AT450S-AT700K-AT725. 

Oras, Veggkran, Safira. 

Høiax, Varmtvannsbereder, Titanium standard 200. 

Glamox, Lysarmatur, C95-R600x600-LED-4000-DALI-830-LI-MP. 

 

FDV dokumentasjonen skal inndeles i en mappestruktur etter bygningsdelstabellen 3 sifrert nivå. 

 

2. DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER, 

Formålet med drifts- og vedlikeholdsinstruksen er å gi byggherren en samlet oversikt over utstyr 

som krever ettersyn og servicer, og hvilke ansvar byggherren har for å følge opp dette. På den 

måten unngår man å komme i situasjoner hvor byggherren holdes ansvarlig for ødeleggelse av 

utstyr pga manglende ettersyn som byggherren ikke er blitt gjort oppmerksom på. 

 

Drifts- og vedlikeholdsinstrukser skal derfor utarbeides for alle installasjoner og bygningsdeler 

som krever regelmessig vedlikehold. Dette gjelder f.eks. vinduer og dører, luftbehandlingsanlegg 

og varmeanlegg. 

 

Instruksene skal inneholde beskrivelse av nødvendig tilsyn og kontroll, og eventuelt annet arbeid 

som må utføres. Instruksen skal angi hvilke vedlikeholdsarbeider som må utføres og hvor ofte de 

må gjøres. 

 

Eksempel på skjema for registrering av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. 

Funksjon Kode 

NS-

3451 

Aktuell 

funksjon/bygningsdel 

Henvisninger til 

datablad 

Vedlikeholdsinstruks 

Eksempel 

(skal slettes) 

36 Ventilasjonsaggregat Systemair, 

ventilasjonsaggregat, 

DVCompact 15 

Filterskifte vær 6 mnd eller ved 

filteralarm. 

Driftstjenester 

generelt 

    



Renhold     
  

Renovasjon     
  

Vakthold     
  

Yttervegg 23 Vinduer, dører 

 
 

 

Yttertak 26 Taktekning 

 
  

Sanitær 31   
 

  

Varme 32     
 

Brannslokking 33     
 

Gass og trykkluft 34     
 

Kulde (kjøle-

/fryserom) 
35     

 

Luftbehandling 

(Ventilasjon) 
36     

 

Luftkjøling 37     
 

Elkraft 40     
 

Datakomm. 

Telefon 

52 

53 

      

Alarm og signal 

Lyd og bilde 

54 

55 

    
 

Automatisering 56     
 

Reservekraft 61     
 

Heiser 62     
 

Rulletrapp 

Rullebånd 

Rørpost 

  

63 

    
 

Avfall og 

støvsuging 

65     
 

Utendørs VVS 73     
 

Utendørs elkraft 74     
 

Veger, plasser 

Snøbrøyting 

76     
 

Park, hage 77 Gartnerarbeid   
 

Annet             

 


