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Tavle skjema E-SK-100

Ny 400V fordeling Sykehuset

i Gravdal

Det henvises til "Kravspesifikasjon
 Ny 400V fordeler" for nærmere

spesifikasjon
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Nordlandssykehuset
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Ny 400V tavle Målestokk
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Blad
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Rev. BeskrivelseDato Signatur

C02 For Godkjenning06.03.2018 TOJAR

H03 For anskaffelse07.03.2018 TOJAR

Utarbeidet Godkjent

TOJAR ANIDS

TOJAR ANIDS

-XT1

TN-C/400V/500kVA

-KW2PFSP Al 4x4x240/70 E

-FS1

Inntak

TN-S/400V, Ik max=20,98

kW
-RE1-RE2

-RE3

-XF103 2

B6 På

CVM
-RE4 -XX1 Til SD anlegg

-XF101

3

C63 På

-XX1

-XX1

RTG Lab 2
125kW (180,4A)

M

-XQ100 4

In=1250A Av, Ir=750A

-F1

UPS
400A (277,1kW)

-KW204PFSP Al 2x4x240/70 E 65m

M

-XQ101 4

In=1600A På, Ir=1120A

-KW1TXXI Cu 3x3x1x300 D

M

-XQ102 4

In=1600A Av, Ir=800A

-KW4PFSP Al 4x150/50 E G

-IG1
Av/1000kVA

400V

1 (3.1)

25m

5m

1m

Spenning, %
Spenning, V
Sum Ib, A
Samt.faktor:
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

400

0,4
8,002

10,588
0,21

Spenning, %
Spenning, V
Sum Ib, A
Samt.faktor:
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,351
398,597

852,86
0,5

14,962
19,061

0,3
1065,63
1100,26

-XQ201 4

In=250A På, Ir=200A

-XQ204 3

In=400A
På, Ir=400A

-KW9

-R
E

5

-XX1

-R
E

6

-XX1

-R
E

7

-XX1

-R
E

8

-XX1

-R
E

9

-XX1

2 (3.1)

Det settes av plass for automatikk felt 600x600mm. Utrustes med DIN
skinner og rekkeklemmer i en bredde. Det skal medtas kabel og
rekkelemmer for forberedelse for motorstyring av alle effektbrytere.
Disse trekkes opp til automatikk felt og tilkoblesrekkeklemmer. Det
medtas 3stk 16A for styrestrøm. Det medtas 1 stk 24 AC og 1 stk 24 DC
trafo. Det skal settes av nødvendig plass for motorstyring og signalføring
for alle effektbrytere.  Tavlen skal bygges etter formkrav 4a.

-QS1

-XX1 Til SD anlegg

-XX1 Til SD anlegg

-XX1 Til SD anlegg

-XX1 Til SD anlegg

-XX1 Til SD anlegg

-R
E

1
0

-XX1

-R
E

1
1

-XX1

-R
E

1
2

-XX1

-R
E

1
3

-XX1

-R
E

1
4

-XX1

3 (3.1)

-XX1 Til SD anlegg

-XX1 Synkronisering fra aggregat

-KW201PFSP Al 4x240/70 E 20m

-XX1 Ubrutt N til UPS

-QE1102

Varmepumpe
340A (235,6kW)

-KW202PFSP Al 2x4x150/50 E 30m-XQ2023 4

In=400A På, Ir=340A

MR RTG
100kW (144,3A)

-KW200PFSP Al 4x150/50 E 50m-XQ202 4

In=200A På, Ir=160A

Ny undersentral Sterilsentral
100kW (144,3A)

-KW203PFSP Al 4x150/50 E 60m-XQ203 4

In=250A På, Ir=150A

Spenning, V
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Max lengde, m

396,37
343
340

11,451
15,04

748,95

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Max lengde, m

397,479
180,42
11,523
14,914
919,02

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Max lengde, m

395,376
144,34
5,252

10,838
228,4

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Max lengde, m

394,866
144,34
4,514
9,987

858,58

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Max lengde, m

394,608
400

8,998
13,572
905,98

-XX1 PEN til aggregat

-XQ200

=432.01

4

In=1250A

På, Ir=625A

Ny avgang i
eksisterende
hovedfordeler

Fordeler bygges opp iht NEK 303.2.1.2 med separat PEN og N.
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-FS1

Autoklave
80A (55,4kW)

Røntgenlab
100A (69,3kW)

Spenning, V 394,716
Iz, A 81,9
Sum Ib, A 80
Ikmin, kA 2,444
Ikmax, kA 7,419

394,716
81,9

80
2,444
7,419

Spenning, V 394,953
Iz, A 81,9
Sum Ib, A 100
Ikmin, kA 3,195
Ikmax, kA 8,896

394,953
81,9
100

3,195
8,896

Brakkerigg
35kW (50,5A)

Inspector cable
connect leader to cable

1 (2.1)

Fløy GU1 personheis
63A (43,6kW)

Inspector cable
connect leader to cable

-XS1 1m

400V stikk på vegg
80A (55,4kW)

-KW205PFSP Al 4x50/16 E

Spenning, V 394,238
Iz, A 81,9
Sum Ib, A 80
Ikmin, kA 2,186
Ikmax, kA 6,833

394,238
81,9

80
2,186
6,833

45m

CT RTG
100A (69,3kW)

-KW206PFSP Al 4x95/35 E

Spenning, V 396,597
Iz, A 128,1
Sum Ib, A 100
Ikmin, kA 5,896
Ikmax, kA 11,612

396,597
128,1

100
5,896

11,612

30m

-XQ205 4

In=160A På, Ir=80A

-XQ206 4

In=160A På, Ir=104A

-XS2

-R
E

1
5 -XX1

-XX1

-R
E

1
6

-XX1 Til SD anlegg

-XX1 Til SD anlegg

2 (2.1) 3 (2.1)

-R
E

1
7

-XX1

-XX1

-R
E

1
8

-KW207PFSP Al 4x50/16 E 40m-XQ207 4

In=100A På, Ir=80A

-XX1

-R
E

1
9

-XX1 Til SD anlegg

-XX1
-R

E
2

0

-XQ208 4

In=160A På, Ir=104A

-XX1

-R
E

2
1

-XX1 Til SD anlegg

-XX1

-R
E

2
2

-KW208PFSP Al 4x50/16 E 30m

-XX1

-R
E

2
3

-XX1 Til SD anlegg

-XX1

-R
E

2
4

-KW210PFSP Al 4x50/16 E 120m-XQ210 4

In=100A
På, Ir=55A -XX1

-R
E

2
5

-XX1 Til SD anlegg

-XX1

-R
E

2
6

-KW211PFSP Al 4x50/16 E 80m-XQ211 4

In=100A På, Ir=65A
-XX1

-R
E

2
7

-XX1 Til SD anlegg

-XX1

-R
E

2
8

-XQ213 4

In=160A På, Ir=80A

-XX1 Til SD anlegg

-KW213PFSP Al 2x4x150/50 E 80m

4

(4.1)

5 (4.1) 6 (4.1) 7 (4.1)

Det skal settes av fysisk plass til 4 stk 250A effektbrytere i eget felt.

Nullspennings spole

Nullspennings spole
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-FS1

4 (3.1)

-R
E

3
3

-XX1

6 (3.1) 7 (3.1)

-R
E

3
4

-XX1

-XF303 4

C16 På

-XX1
-KW303PFSP Cu 4x2,5/2,5 E 50m Fløy B1 400V kurs 1kW (1,4A)

5 (3.1)

-XF304 4

C20 På

-XX1
-KW304PFSP Cu 4x6/6 E 30m Pappkomprimator 1kW (1,4A)

-XF305 4

C16 På

-XX1
-KW305 R Reserve kurs

-XF306 4

C16 På

-XX1
-KW306 R Reserve kurs

-XF307 4

C16 På

-XX1
-KW307 R Reserve kurs

-XF308 4

C16 På

-XX1
-KW308 R Reserve kurs

-XX1
-KW309RK HF Cu 2x1x2,5 E 2m

Det skal settes av fysisk plass til 50% reservekapasitet for
sikringsautomater.

Styrestrøm 0,3kW (1,4A)

-XX1
-KW310RK HF Cu 2x1x2,5 E 2m Styrestrøm 0,3kW (1,4A)

På

-XF310 2

C16 På

-XF309 2

C16 På

-XX1
-KW311RK HF Cu 2x1x2,5 E 2m Styrestrøm 0,3kW (1,4A)-XF311 2

C16 På
-XX1

-KW312-XF312 2

C16 På

R Reserve kurs

-XX1
-KW313-XF313 2

C16 På

R Reserve kurs

-XX1
-KW314-XF314 2

C16 På

R Reserve kurs

-XX1
-KW315-XF315 2

C16 På

R Reserve kurs

-XX1
-KW316-XF316 2

C16 På

R Reserve kurs

-XF300 4

C16 På

-XX1
-KW300PFSP Cu 4x2,5/2,5 E 40m CT Isvannsanlegg 1kW (1,4A)

-XF301 4

C20 På

-XX1
-KW301PFSP Cu 4x6/6 E 70m Vannrenseanlegg Dialyse 1kW (1,4A)

-XF302 4

C16 På

-XX1
-KW302PFSP Cu 4x2,5/2,5 E 40m Fløy D1 Lab 400V kurs 1kW (4,3A)


