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Gnr 2 bnr 26

Slamavskiljar

Sikttre
kant i samsvar med gjeldane reguleringsplan

Nytt gjerde

(detaljplassering tilpassast

vvs-føringar)
Gjerdeplassering tilpassast

utforming av slamavskiljar

ca Tometgrense

50mm PE50 SPILLVATN
PUMPELEDNING

M/RIST
SANDFANGKUM 7

DATO

TEIKN.

SAKSH.

REV.

TEIKN. NR.

MÅL

ANL. NR.

ing. ODD BAKKETUN A/S
Rådgjevar i VVS-teknikk
Postboks 238, 5701 VOSS
Tlf. 56 51 21 88   Fax. 56 51 03 44

20.10.08

VIK FENGSEL SERVICEBYGG
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437-2

1:200

OVERFLATELEDNINGSNETT

VVS-ANLEGG

SIT. PLAN

347-01

ARBEIDSTEIKNING

40 PE

110

110

110 110

110

110

110OV

110 TV

110

40 PE VASSINNLEGG

EKSIST VARME
FORD. KUM
FRÅ ELDHUSET.

KULVERT
700X500

PLASSTØYPT KUM
B=1m L=2,5m D=1,6m
0,1m VEGG OG BOTN
RIST PÅ TOPP OG RIST PÅ Ø400
RØYR UT AV KUM.

EKSIST MUR BETONG

EKSIST MUR SKIFER

EKSIS
T. JO

RDBR
UKSV

EG

160

M/RIST
EKSIST KUM OV

Ø300
MÅ KONTROLL
MÅLAST

Ø300Ø300
NY RØYR FRÅ
EKSIST OV. KUM

50PE

Ø400DV

Ø 500DV

TIL KUM RØYSAVEGEN FRÅ SKULEVEGEN
LENGDE Ø400=160m

LENGDE FRÅ KUM  RØSAVEGEN
TIL VIKJA Ø500= 280m

Ø500DV

Ø200 TAKVATN FRÅ NYE FENGSELET

Ø110

OV RENNEKUM 3 Ø1000 m/TETT LOK
RØYR Ø 500/Ø400 GJENNOMLØP
AVGREINING Ø300 OG Ø200

EKSIST.

Ø200DV

Ø300DV

M/RIST
EKSIST KUM OV

Ø 500DV

I KUM
UK RØYR +16,31

+14,44
BOTN KUM

Ø
2
00D

V

OV RENNEKUM 4 Ø1000 m/TETT LOK
RØYR GJENNOMLØP Ø 400/Ø200
AVGREINING Ø400

SANDFANGKUM 5 Ø1000X1500
KJEGLE Ø1000X500 m/KJØYRESTERK RIST
I STØYPEJERN.
UTLØP Ø200 m/SANDFANG PÅ 0,5m OG 0,1m
LUKKEHØGD. MELLOM VASSPEGEL OG INNLØP
0,15m.
TAKVATN INN 2XØ110
-

+16,60
TOPP RIST

+15,06
UK RØYR

1:100
FALL

+14,92
UK RØYR

+14,50
UK RØYR

ca+17,7
TERRENG

OV RENNEKUM 4 Ø1000 m/TETT LOKK
RENNESEKSJON HØGD 0,8m
KUMRING HØGD 0,5m
KJEGLE HØGD 0,5m
0,28m DISP TIL STPJ. LOKK OG FORING

-
-

OV RENNEKUM  3  Ø1000 m/TETT LOKK
RENNESEKSJON HØGD 0,8m
KUMRING HØGD 1,5m
KJEGLE HØGD 0,5m
0,19m DISP TIL STPJ. LOKK OG FORING

-
-

1:100
FALL

1:100
FALL

1:100
FALL

1:200
FALL

+14,60
UK RØYR

Ø400DV

Ø400DV

Ø400DV

Ø400DV

uk,KLOAKK
+15,15

OK. VATN
+16,00

110

40PE

110

PUMPE
KUM 8
VILLA 800/600

50PE

SANDFANGKUM 7 Ø1000X1000
KJEGLE Ø1000X500 m/KJØYRESTERKT RIST
I STØYPEJERN.
UTLØP Ø160 m/SANDFANG PÅ 0,8m
OPPFORING ca. 200mm
-
-
-

+14,86
UK RØYR

+15,46
UK RØYR

BOTNKUM
+15,50

SANDFANGKUM 6 Ø1000X1000
KJEGLE Ø1000X500 m/KJØYRESTERKT LOK
I STØYPEJERN.
UTLØP Ø200 m/SANDFANG PÅ 0,8m
OPPFORING ca. 200mm
-
-
-

40 PE

40 PE

VIK FENGSEL EIG LEDN.NETTET
EKSIST TILKOBL.KUM
VATN.
HOVEDLEDN DN100.

DN100

DN100

OG TIL FRAMTIDIG TAKVATN
FRÅ EKSIST GML. BYGNINGSMASSE

110

110

110

110

VIK KOMMUNE SITT OVERFLATENETT

VIK KOMMUNE SITT OVERFLATENETT
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INNPÅ KOB. TIL EKSIT RØYR
FRÅ NYE FENGSELET.
PE 50 PUMPELEDN, FRÅ SERVICESENTER.


