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STATUSIDENTIFIKASJON
A - For intern bruk hos utgivende part  
D - For godkjennelse hos oppdragsgiver 
F - For anskaffelse 
H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning
U - Utgått 
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

UZ001T Sprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

UZ004T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

Sprinkler Trondheim Hovedbibliotek

Tegnings spesifiseringer

Kotesetting:
Rør med fall tekstes fra underkant 
(UK) (UK isolasjon)
Rør uten fall tekstes fra centerlinje (CL) 
(uten isolasjon)
Angitte koter er tekstet i absolutte 
koter. NN2000.
Orginale tegninger referer til gamle 
koter "Trondheim lokal"

OBS! Sprinklerhoder må senkes, senkes under nærliggende 
hindring, maksimalt 45 cm under dekke

Leverandørens krav til montasje skal følges.

I områder hvor det forventes høyere temperaturer skal det velges 
bulb med utløsningstemperatur 30*C høyere enn forventet 
makstemperatur i området.

UZ006T, Sprinkler nedadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

UZ011T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 93*C

UZ003T Sprinkler consealed, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

UZ010T, Tørrsprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

FARGEKODER!

Lilla sprinkleranlegg tilhører ombyggingen 
av sprinkleranlegget i Hovedbiblioteket.

Blått sprinkleranlegg tilhører 
ombyggingen av sprinkleranlegget i 
Gamle rådhus og Lorckgården

Grønt sprinkleranlegg tilhører ferdig 
ombygd anlegg i Kafe.
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