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215 WC
2,3 m²

216 BK
2,9 m²

214 Trapp
12,1 m²

208 Kontorlandskap
60,0 m²

212 WC
5,3 m²

211 HCWC
7,5 m²

Himlingstyper

Bakgård

Demontering av
gulv (vernet)

Malt gipshimling

Malt Rabitz (vernet)

Metallhimling

Nedforet gips

Spilehimling med filt

Trehimling
(Gulvbord)

Trehimling (vernet)

Trespilehimling

Åpen rørføring

218 Bibliotek
1048,0 m²

Nedforet gipshimling
14,4 m²

206 Bibliotek
29,1 m²

205 Kontor
45,3 m²

209 Trapp
14,4 m²

202A Grupperom
32,6 m²

202 Bibliotek
91,4 m²

200A Møterom
114,8 m²

201 Trapp
27,8 m²

200 Bibliotek
87,7 m²

203A Kontor
10,2 m²

203B Lager
8,2 m²

204 Teknisk rom
18,1 m²

217 Gang
8,3 m²

Bakgård
109,5 m²

219 Trapp
4,0 m²

210 Bibliotek
20,8 m² Flyttes ut mot fasaden

For rom 205 og 206 ligger 
det rør i bjelkelaget som 
dekker underliggende rom. 
Her må gulvet demonteres 
for å sikre tilgang til rør og 
deler. Det er tilgang til 
sprinkleranlegg som dekker 
bibliotek og kontor fra loft.

Himling og stukkatur har sprukket opp enkelte steder. 
Himlingen har sluppet flere steder, og det ser ut som det er 
sprinklerhodet som holder himlingen oppe enkelte steder.

I dette området avklares behovet 
for ny himling, og øvrig arbeid 
oppsatt i beskrivelse avhenger av 
om himlingen skal gjenbrukes.

Elektrosymboler Beskrivelse

Røykdetektor, 
generell

Downlight 
Utenpåliggende

Downlight  
Innfelt

Lysrør 600x600

Nedhengt 
Lysrør

Pendelarmatur

Jordet 2-polt 2-
veis Påvegg 
horisontal

Blå skravur tilhører områder som skal bygges om i entrepreprisen for "Gamle Rådhus og 
Lorckgården"

Lilla skravur tilhører områder som skal bygges om i entrepreprisen for "Hovedbiblioteket"

Grønn skravur tilhører områder ble bygget om i entrepreprisen for "Kafeen"

Uskraverte og blanke områder er områder som ikke berøres av 
ombyggingen

STATUSIDENTIFIKASJON
A - For intern bruk hos utgivende part  
D - For godkjennelse hos oppdragsgiver 
F - For anskaffelse 
H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning
U - Utgått 
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)
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