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601 Trapp
29,6 m²

604 Renholdssentral
16,1 m²

Fareklasse

OH1

OH2

Parkeringskjeller
311,3 m²

Det bør bygges en vegg under trappen for å sikre at det ikke blir lagret under der.
Foreslår en løsning med en nettingvegg, med mulighet for å åpne for vasking.

616 Åpen Sjakt
2,3 m²

617 Gang/Trapperom
24,4 m²

Sprinklet del av P-kjeller
30,6 m²

Sprinklet del av P-kjeller
17,9 m²

608 Gang
6,3 m²

STATUSIDENTIFIKASJON
A - For intern bruk hos utgivende part  
D - For godkjennelse hos oppdragsgiver 
F - For anskaffelse 
H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning
U - Utgått 
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

L

L

Rør er lagt delvis i kulvert, og delvis i masser langs ytterveggen.

Sprinklersentral
9,1 m²

Fareklasse

OH2

OH3
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