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PRA/S 250(S)
500 m3/h
Justerbare dysespjeld på tilluftskanalen med 
regulering av spredemønster ut i fra tillufts- og 
romluftstemperatur
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Kobberrør 15
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AEROTEMPER AEROTEMPER
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KJØLING FANCOILS SYSTEMROM

MM 28

MM 28

MA 110 OV

TIL FANCOILS KONTORDEL

KJØLING AGGREGAT

VVX KOMPRESSOR

Kobberrør 15 VV

Kobberrør 15 KV

PRA/N-250(S)
500 m³/h
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PRA/N-250(S)
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500 m³/h

1/3 Avtrekk ved tak (vises)
2/3 Avtrekk luft ved gulv (se plan 1)
Egne eksosavtrekk el.l kan vurderes
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