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Sykehuset Østfold - Moss

Enlinjeskjema A105162-SK-008

Hovedfordeling 400V TN-C-S - NETT (i nord-del)

+BU1=432.103

(plassert i rom B050)

(forsynt fra nettstasjon Y1261-T3)
(Max.effekt (2017) er 30kW (for NETT 400V TN-C-S))
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+BU1

-FS01
=432.103

L
1

,L
2

,L
3

,N
,P

E

Hovedfordeling 400V TN-C-S - NETT - NORD

+BU1

-XT03
=432.103

11kVTN-C/400V/500kVA

NETT 400V TN-C - Nettst. Y1261/T3 (rom B051)

LXA 0441 Al 4x1x586/1341

U

+BU1=432.103-KS01

12m

Ikmin, kA
Ikmax, kA

10,203
13,92

RK Cu 3x1x50
+BU1

-QE04
=432.103Med meldekontakt

Overspenningsvern+BU1=432.103-KW04

+BU1

-RE01a
=432.103

Måletrafo - Netteier

kW

+BU1

-RE01
=432.103

MOK for tariffmåler - Netteier - Y1261/T3

+BU1

-XF04
=432.103

3
In=50A På

+BU1

-RE02a
=432.103

Måletrafo - Nettanalysator NETT - 400V TN-S

kW

+BU1

-RE02
=432.103

Nettanalysator NETT - 400V TN-S

+BU1

-XF01
=432.103

3
C4 På

+BU1

-XF02
=432.103

3
C4 På

+BU1

-XF05
=432.103

2
C6 På RK Cu 2x1x1,5/1,5

+BU1=432.103-KW05

RK Cu 2x1x1,5/1,5

+BU1=432.103-KW06

Styrestrøm

0,2kW (0,91A)

Styrestrøm

0,2kW (0,91A)

+BU1

-XQ11
=432.103

4
In=630A På, Ir=441A

NZMN3, VE630

=434.101
UF 2i7 - Ventilasjon - NETT

200kW (303,9A)

1 (4.1)

+BU1

-XF07
=432.103

2
C6 På

+BU1

-XF06
=432.103

2
C6 På

+BU1=432.103-KW07

PFSP Al 2x4x240/70

E1m

+BU1=432.103-KW11

Iso.over -QS01 - Kanal 01

+BU1

-QS01
=432.103

Bender RCMS460-D (12 kanalers jordfeilvarsler)

+BU1

-OU01
=432.103

Bender COM495IP (kommunikasjonsenhet)

B
M

S
-b

u
ss

+BU1

-XQ01
=432.103

4
In=1600A På, Ir=1200A

NZMN4, VE1600

+BU1

-XQ12
=432.103

4
In=160A På, Ir=144A

NZMN2, VE160
+N01

-LZ12
=434.101

UF 2i7 - Ventilasjon - NETT

50kW (76A)PFSP Al 4x150/50

E1m

+BU1=432.103-KW12

Iso.over -QS01 - Kanal 02
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1 (3.1)

+BU1

-FS01
=432.103

L
1

,L
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Hovedfordeling 400V TN-C-S - NETT - NORD

+BU1

-XQ13
=432.103

4
In=250A På, Ir=200A

NZMN3, VE250

PFSP Al 4x150/50

E1m

+BU1=432.103-KW13 =435.101
UF MR

100kW (151,9A)

Iso.over -QS01 - Kanal 03

+BU1

-XQ14
=432.103

4
In=250A På, Ir=200A

NZMN3, VE250

PFSP Al 4x150/50

E1m

+BU1=432.103-KW14 =433.125
UF =433.125

100kW (151,9A)

Iso.over -QS01 - Kanal 04

+BU1

-XQ15
=432.103

4
In=250A På, Ir=200A

NZMN3, VE250

PFSP Al 4x150/50

E1m

+BU1=432.103-KW15 =434.102
UF Vannrenseanlegg Dialyse

100kW (151,9A)

Iso.over -QS01 - Kanal 05

+BU1

-XQ16
=432.103

4
In=400A På, Ir=240A

NZMN3, VE400

PFSP Al 4x240/70

E1m

+BU1=432.103-KW16 =433.124
UF =433.124

100kW (151,9A)

Iso.over -QS01 - Kanal 06

+BU1

-XQ17
=432.103

4
In=400A På, Ir=240A

NZMN3, VE400

PFSP Al 4x240/70

E1m

+BU1=432.103-KW17 =435.102
UF Røntgen

100kW (151,9A)

Iso.over -QS01 - Kanal 07

+BU1

-XQ18
=432.103

4
In=250A På

NZMN3, VE250

+BU1=432.103-KW18

Iso.over -QS01 - Kanal 08

+BU1

-XQ19
=432.103

4
In=160A På

NZMN2, VE160

+BU1=432.103-KW19

Iso.over -QS01 - Kanal 09

R
Reserve kurs

R
Reserve kurs


