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MERK: LAVT VAREVINDU .
ENDRES TIL Å BLI LIKT RESTEN

MERK: VINDU IKKE TILGJENGELIG.
UAVKLART TIL RIVINGSARBEIDER ER UTFØRT

RENOVERE EKSISTERENDE TAKLUKE.
MÅ OPPFYLLE KRAV TIL BRANN
(RØYKVENTILASJON AV
TRAPPEROMMET)

FELT SOM SAMLER TEKNISK UTSTYR
Adgangskontroll,  døråpner + evt f øringer
Merk: Lag skjema som viser prinsipp

Oppfy ller vinduet brannkrav  på EI 30?
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